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Cuando el sistema eléctrico de potencia es afectado por fallas, maniobras en líneas,
desconexión de generadores, o por la conexión y desconexión de grandes bloques de
carga, surgen desequilibrios entre el par mecánico y el par electromagnético de cada
generador síncrono, los cuales provocan oscilaciones de potencia estables o inestables.
Estas oscilaciones originan variaciones rápidas o lentas en las variables eléctricas de
voltaje y corriente, ocasionando la operación incorrecta de los relevadores de distancia
situados en diferentes localizaciones de la red, lo que puede empeorar la estabilidad
del sistema y la continuidad en el suministro de la energía eléctrica.
En esta tesis se propone un nuevo algoritmo de bloqueo por oscilaciones de poten-
cia para relevadores de distancia basado en eigendescomposición. El algoritmo anali-
za el comportamiento de los eigenvalores obtenidos por la eigendescomposición de la
matriz de varianzas-covarianzas construida a partir de la corriente trifásica, para dis-
criminar una condición de falla de una oscilación de potencia. Además, identifica el
tipo de falla (monofásica, bifásica, trifásica) para realizar el desbloqueo adecuado y no
perjudicar la estabilidad del sistema de potencia.
VI
Para validar el desempeño del algoritmo se implementaron tres sistemas de prueba
considerando fallas simétricas y asimétricas, oscilaciones de potencia estables e ines-
tables con diferentes frecuencias de oscilación, fallas simétricas/asimétricas durante
oscilaciones de potencia estables/inestables y fallas de alta resistencia. Los resultados
obtenidos demuestran la efectividad del algoritmo en identificar correctamente cada
evento y emitir una orden de bloqueo/desbloqueo.
El algoritmo se puede aplicar en cualquier sistema de potencia, no requiere ajustes
y es independiente de las frecuencias de oscilación y del comportamiento dinámico
del sistema de potencia. Además, es capaz de identificar fallas simétricas durante una
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La potencia activa generada y consumida en un sistema eléctrico de potencia se
mantiene en equilibrio cuando este se encuentra en estado estable. Sin embargo, cuan-
do el sistema es afectado por fallas, maniobras en líneas, desconexión de generadores,
o por la conexión y desconexión de grandes bloques de carga, surgen cambios en la
potencia generada o consumida, rompiendo este equilibrio. Para compensar cualquier
cambio en el sistema, los generadores entran en un proceso de intercambio de energía,
por lo tanto, tienden a desacelerarse o acelerarse, generando un efecto oscilatorio en la
potencia del sistema de mayor o menor medida, dependiendo del tipo y ubicación del
disturbio.
Después de algún disturbio de bajo impacto, el sistema de potencia puede perma-
necer estable y volver a un nuevo punto de equilibrio, gracias a la acción de los con-
troles del sistema, experimentando lo que se conoce como una oscilación de potencia
estable. Por otra parte, un disturbio de mayor gravedad podría causar grandes oscila-
ciones de potencia, lo que provocaría la pérdida de sincronismo entre grupos de ge-
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neradores o entre sistemas de potencia interconectados, estas oscilaciones se conocen
como oscilaciones de potencia inestables.
Las oscilaciones de potencia estables e inestables provocan variaciones rápidas o
lentas en las variables eléctricas de voltaje y corriente, por ende, la operación incorrec-
ta de los relevadores de distancia situados en diferentes localizaciones de la red, lo que
puede empeorar la estabilidad del sistema y afectar a otros relevadores.
Con el fin de mitigar este problema los relevadores de distancia cuentan con una
función de bloqueo por oscilaciones de potencia (PSB, por sus siglas en inglés), la cual
se encarga de bloquear las zonas de protección del relevador cuando son afectadas por
oscilaciones estables e inestables. La función PSB debe de ser capaz de identificar con
un alto grado de selectividad y fiabilidad las fallas que ocurran en alguna de las zonas
de protección durante una condición de oscilación de potencia y emitir una orden de
desbloqueo, permitiendo la operación de los relevadores de distancia.
La principal motivación de esta investigación radica en el desarrollo de un nue-
vo algoritmo para el esquema de bloqueo por oscilaciones de potencia basado en ei-
gendescomposición, que no se vea afectado por fallas simétricas que ocurran durante
oscilaciones de potencia a una diferencia angular de 180◦ ni por fallas de alta resisten-
cia, además, que no presente problemas de transportabilidad, siendo estas las áreas de
oportunidad que presentan la mayoría de los algoritmos de bloqueo por oscilaciones
de potencia. Adicionalmente que permita bloquear las zonas de protección de mane-
ra rápida y precisa cuando son afectadas por oscilaciones de potencia, sin importar su
frecuencia de oscilación. Así mismo que sea capaz de identificar cualquier tipo de falla





Varios métodos se han propuesto para el esquema de bloqueo por oscilaciones de
potencia, con el propósito de evitar que los relevadores de distancia operen por una
oscilación de potencia, como también permitir que los relevadores de distancia operen
debido a fallas que ocurran durante una oscilación de potencia.
La mayoría de los métodos convencionales están basados en la medición de la ra-
zón de cambio de la impedancia de secuencia positiva con la ayuda de características
concéntricas a las zonas de protección del relevador de distancia, o en su lugar, blinders
paralelos a la línea protegida y un temporizador. Algunos de estos métodos utilizan la
impedancia de secuencia negativa con la finalidad de desbloquear el relevador de dis-
tancia bajo una condición de oscilación de potencia. Sin embargo, si ocurre una falla
simétrica durante una oscilación, el método puede fallar al desbloquear el relevador
porque ambos son fenómenos balanceados.
En 2004, A. P. Apostolov, D. Tholomier y S. H. Richards [1], propusieron una técnica
para la detección de oscilaciones de potencia utilizando la superposición de la compo-
nente de corriente. Elmétodo se basa en restar al valor de la corriente actual un estima-
do de esa misma corriente uno y dos ciclos atrás. Si el resultado es constante por más
de dos ciclos, se emite una orden para bloquear todas las zonas de protección. Adicio-
nalmente se utiliza un umbral para identificar fallas durante oscilaciones de potencia.
En 2005, G. Benmouyal, D. Hou y D. Tziouvaras [2], propusieron un método basa-
do en la razón de cambio del voltaje del centro eléctrico de secuencia positiva (SCV1).
Para discriminar fallas de oscilaciones de potencia, el método se basa en el hecho de
que durante las oscilaciones el SCV1 cambia continuamente y durante fallas permane-
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ce prácticamente constante, de manera que utiliza el principio d(SCV1)/d t > n, para
establecer un bloqueo, en donde n es un determinado umbral. La lógica del algoritmo
cuenta con dos funciones adicionales para detectar una oscilación de potencia, basa-
das en la continuidad de la señal del SCV1 y en el tiempo de liberación de fallas en
líneas adyacentes.
En 2008, J. Blumschein, Y. Yelgin y M. Kereit [3], propusieron un nuevo algoritmo
utilizando el cálculo continuo de la razón de cambio de la resistencia ∆R y de la reac-
tancia ∆X de cada fase. Para detectar las oscilaciones de potencia el algoritmo cuenta
con tres criterios principales y una característica de impedancia de ajuste automático
denominada "área de oscilación de potencia". Se emite una orden de bloqueo solo si,
el vector de impedancia se encuentra en el área de oscilación de potencia y las condi-
ciones de los criterios se cumplen.
En 2011, A. Esmaeilian, y S. Astinfeshan [4], propusieron un método de bloqueo
por oscilaciones de potencia basado en un sistema adaptativo de inferencia neurodi-
fusa (ANFIS, por sus siglas en inglés). En este método se implementa unmodelo difuso
Sugeno de primer orden, el cual consta de tres entradas orientadas a la detección de os-
cilaciones de potencia. Si una oscilación de potencia se presenta en el sistema, la salida
del ANFIS se aproximará a 1; de lo contrario será 0. Con el propósito de clasificación,
se fija un umbral en 0.5, en donde todas las salidas del ANFIS menores a 0.5 se clasifi-
carán como fallas, mientras que aquellas que superen el umbral se reconocerán como
oscilaciones de potencia y se emitirá una orden de bloqueo.
Actualmente los algoritmos de bloqueo por oscilaciones de potencia utilizados por
relevadores comerciales están basados en características concéntricas, en la razón de
cambio del voltaje del centro eléctrico de secuencia positiva o en el continuo de la ra-
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zón de cambio de la resistencia y de la reactancia [2, 3].
La mayoría de los algoritmos de bloqueo por oscilaciones de potencia son afecta-
dos principalmente por fallas simétricas que ocurran durante oscilaciones de potencia
a una diferencia angular de 180◦ y fallas de alta resistencia, por lo que desarrollar un
algoritmo que sea inmune a estos eventos mejoraría el desempeño de las protecciones
de líneas de transmisión.
1.3. Objetivos
El objetivo de esta tesis es desarrollar un nuevo algoritmo para el bloqueo por osci-
laciones de potencia basado en eigendescomposición que no requiera ajustes; el algo-
ritmo debe tener la capacidad de identificar con un alto grado de selectividad cualquier
tipo de falla que ocurran en alguna de las zonas de protección durante una condición
de oscilación de potencia, incluso durante oscilaciones de potencia a una diferencia
angular de 180◦. Así mismo, el algoritmo debe de ser capaz de identificar fallas de alta
resistencia y no verse afectado por la frecuencia de las oscilaciones.
1.4. Alcances y limitaciones
El algoritmo de bloqueo por oscilaciones de potencia debe ser robusto e indepen-
diente del comportamiento dinámico del sistema de potencia (frecuencia de la oscila-
ción). Asímismo, el algoritmo debe incorporar una función de desbloqueo que permita
la operación de la protección en caso de ocurrir cualquier tipo de falla mientras la pro-
tección está bloqueada debido a la identificación de una oscilación de potencia. El al-
goritmo se basa en la eigendescomposición utilizando solo la información de corriente
medida por la protección, sin embargo, una de las limitantes es que utiliza información
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de impedancia para establecer una condición de arranque para el algoritmo, la cual
podría verse afectada al tener líneas con acoplamiento magnético. De momento no se
considera el efecto de acoplamiento magnético entre líneas ni la respuesta transitoria
de los transformadores de corriente.
1.5. Estructura de la tesis
La presente tesis está estructurada en 6 capítulos como se describe a continuación.
En el capítulo 1 se presenta la motivación que ha impulsado al desarrollo de este
trabajo de tesis. También se da un breve resumen de los métodos de bloqueo por osci-
laciones de potencia más relevantes que han propuesto algunos autores, y por último
se describe el objetivo, el alcance y limitaciones que presenta este trabajo de investiga-
ción.
En el capítulo 2 se presentan una visión general del comportamiento dinámico de
los sistemas eléctricos de potencia durante fenómenos electromecánicos, la importan-
cia del tiempo critico de liberación de falla y el impacto que tienen los controles en la
estabilidad del sistema de potencia.
En el capítulo 3 se revisa el principio de operación de la protección de distancia,
algunas de sus características y como son vistas las oscilaciones de potencia a través de
la medición de la impedancia aparente. Además, se describen algunos de los métodos
utilizados para bloquear el relevador de distancia durante las oscilaciones de potencia.
En el capítulo 4 se presenta el algoritmo para el esquema de bloqueo por oscilacio-
nes de potencia basado en eigendescomposición, se describen en detalle cada una de
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las etapas del algoritmo, y se analiza un caso con el propósito de mostrar el funciona-
miento del algoritmo.
En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos a partir de la evaluación del
desempaño del algoritmo propuesto bajo diferentes casos, en los que se incluyen di-
ferentes oscilaciones de potencia estables e inestables, fallas trifásicas sólidas, fallas
monofásicas sólidas y con resistencia de falla, e inclusive se agrega un caso de una falla
trifásica sólida cercana al centro eléctrico de oscilación durante una oscilación inesta-
ble. Por último, se analizan los resultados obtenidos de las simulaciones.
En el capítulo 6 se abordan las conclusiones y aportaciones fundamentales obte-
nidas a partir de este trabajo de investigación, así como también las recomendaciones
para trabajos futuros en esta área.
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Capítulo 2
Comportamiento dinámico de sistemas
eléctricos de potencia
2.1. Introducción
La estabilidad del sistema eléctrico está relacionada principalmente con fenóme-
nos electromecánicos, es decir, las oscilaciones entre los generadores que resultan en
variaciones de potencia en la red, las cuales implican principalmente los devanados de
campo, los devanados de amortiguamiento y la inercia del rotor [5].
El sistema de potencia bajo condiciones de estado estable opera muy cerca de su
frecuencia nominal, por lo tanto existe un equilibrio entre el par mecánico de entrada
y el par eléctrico de salida de cada generador. Los reguladores de velocidad del gene-
rador mantienen la velocidad de la máquina cerca de su valor nominal. Si el sistema
es afectado por un disturbio, este equilibrio se altera, dando lugar a la aceleración o
desaceleración de los rotores de las máquinas síncronas de acuerdo con las leyes de
movimiento de un cuerpo giratorio. Si un generador va más rápido que otro, el despla-
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zamiento angular entre los rotores de los generadores aumentará, transfiriendo parte
de la carga de la máquina lenta a la máquina más rápida, dependiendo de la relación
de potencia-ángulo. Esto tiende a reducir la diferencia de velocidad y por lo tanto el
desplazamiento angular. Más allá de un cierto límite, un aumento en la separación an-
gular se acompaña de una disminución en la transferencia de potencia. Esto resulta en
un desplazamiento angular adicional que conduce a la inestabilidad [6]. Combinando
la ecuación de oscilación, sobre la cual se describe el comportamiento electromecáni-
co de la maquina sincrónica, y la relación de potencia-ángulo, es posible determinar la
estabilidad transitoria del sistema de potencia usando el criterio de áreas iguales.
En el presente capítulo se abordan algunos aspectos relacionados con la estabili-
dad del sistema eléctrico de potencia, el análisis de la característica de transferencia
de potencia, el comportamiento oscilatorio electromecánico, el método gráfico para la
evaluación de la estabilidad transitoria, el tiempo critico de liberación de una falla y el
impacto que tienen los controles en las oscilaciones de potencia.
2.2. Problema de estabilidad
Un sistema de eléctrico de potencia (SEP) en estado estable o equilibrio, es aquel
en el cual todos los generadores que lo integran están operando a la velocidad síncro-
na, esta condición se denomina operación sincrónica, la cual es necesaria para el buen
funcionamiento del sistema. Por el contrario, la inestabilidad denota una condición
que implica pérdida de sincronismo [7].
Una característica importante en la estabilidad del sistema de potencia es la rela-
ción potencia-ángulo, que muestra el comportamiento del intercambio de potencia y
la posición angular de los rotores de las máquinas sincrónicas. Para su análisis, se con-
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sidera el sistema simplificado de la Fig. 2.1a), en el cual lasmáquinas son representadas
por una fuente voltaje constante, en serie con una reactancia constante, de tal manera,
el generador queda representado por EG y XG ; y la carga (en este caso un motor), por





















δ= + +δ δ δG L M
X= + +X X XG L MδL
δM
Fig. 2.1. Característica de transferencia de potencia de un sistema de
dos máquinas: a) Modelo idealizado del sistema; b) Diagrama
fasorial.
La transferencia de potencia entre el generador y el motor síncrono depende del
ángulo δ, el cual involucra el ángulo interno del generador δG , el ángulo interno del
motor δM y el desplazamiento angular δL entre los voltajes en terminales del genera-
dor EGT y el motor E MT [8]. Dado que estos voltajes son creados por los devanados de
campo de las máquinas, su desplazamiento angular es el mismo que hay entre los ro-
tores de las máquinas. En la Fig. 2.1b) se muestra el diagrama fasorial del sistema, del
cual, vectorialmente se tiene que:
EG = E M + j X I (2.1)
Por lo tanto la corriente es:
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Como la línea no tiene resistencia, la potencia de salida del generador y la potencia










donde Re significa "la parte real de" y E
∗
G significa el conjugado de EG .





La Ec. (2.4) muestra que la potencia transmitida del generador al motor varia con el
seno del desplazamiento angular δ entre los dos rotores, como se observa en la curva
de la Fig. 2.2, la cual se conoce como “curva potencia-ángulo” en donde la potencia





y se produce cuando se tiene un desplazamiento angular δ= 90◦. El valor de la potencia
máxima puede aumentarse, elevando cualquiera de los dos voltajes internos o dismi-
nuyendo la reactancia de transferencia.
El sistema es estable solo si δ está en el rango de −90◦ a 90◦, donde la pendiente
dP/dδ es positiva; es decir, en el intervalo en el que un aumento en el δ da como resul-
tado un aumento en la transferencia de potencia.
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Si el sistema está operando en estado estable, en el punto “A” de la Fig. 2.2, des-
preciando las perdidas por rotación, se tiene que la potencia mecánica de entrada al
generador Pm es idéntica a la potencia eléctrica Pe la cual es suministrada al sistema. Si
en este punto se añade un incremento de carga al eje del motor, momentáneamente la
posición angular del motor con respecto al generador se mantendrá, así que la entrada
de potencia al motor no tendrá cambio alguno; por lo tanto, se desarrolla un par neto






Fig. 2.2. Curva potencia-ángulo del sistema de la Fig. 2.1.
Como resultado de la disminución de la velocidad del motor, se incrementa δ y, por
consiguiente, se incrementa la entrada de potencia Pm , hasta que finalmente la entrada
y la salida vuelven a estar en equilibrio y el sistema regresa a una condición estable, en
un nuevo punto “B”, superior a “A” en la curva potencia-ángulo.
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Al incrementar gradualmente la potencia mecánica en el generador hasta alcanzar
el punto “C” denominado punto de potencia máxima e introduciendo un incremen-
to adicional de carga en el motor, el ángulo de desplazamiento δ aumentará, pero al
hacerlo habrá una disminución en la potencia de entrada, aumentando aún más la di-
ferencia entre las potencias y frenando el motor rápidamente. El motor perderá sin-
cronismo y probablemente se detendrá (a menos que se mantenga en marcha por la
acción de los devanados de amortiguamiento que pueden estar presentes en las má-
quinas síncronas, los cuales actúan como la jaula de un motor de inducción, produ-
ciendo un par que le ayuda a volver a la velocidad de sincronismo). Pmáx es el límite de
estabilidad en estado estable del sistema, si se intenta transmitir potencia sobrepasan-
do este límite, se perderá el sincronismo.
En el caso de que el incremento de carga no sea lo suficientemente grande como
para llevar el sistema a la inestabilidad, el motor recuperará su velocidad limitando el
desplazamiento angular a tener valores críticos. El rotor delmotor oscilara alrededor de
la nueva posición angular en estado estable hasta que encuentre el punto de equilibrio.
Unmovimiento oscilante amortiguado caracteriza un sistema estable.
El problema de estabilidad en sistemas multi-máquina está relacionado principal-
mente con la trasferencia de potencia entre grupos de generadores. Durante perturba-
ciones, ciertos grupos tienden a oscilar juntos, esto quiere decir que mantienen apro-
ximadamente sus posiciones angulares relativas, aunque estén variando contra otro
grupo de generadores. Si se pierde el sincronismo, los generadores de cada grupo per-
manecen juntos, aunque perderán el sincronismo con el otro grupo [7].
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2.3. Oscilaciones de potencia
Durante la operación en estado estable del sistema de potencia, todos los genera-
dores conectados suministran potencia constante a frecuencia constante [8]. Una per-
turbación produce un desequilibrio en las potencias de entrada y salida del sistema,
dado que la potencia de entrada es mecánica y la potencia de salida es eléctrica, este
desequilibrio provoca oscilaciones electromecánicas o también llamadas oscilaciones
de potencia.
Las oscilaciones de potencia son eventos balanceados que hacen variar los ángu-
los relativos entre los rotores de los generadores y se caracterizan eléctricamente por
la fluctuación tanto en amplitud como en ángulo de los voltajes y las corrientes y, por
consiguiente, variaciones de los flujos de potencia en el sistema de potencia [9]. La Fig.
2.3 muestra las señales de voltaje y corriente en estado estable y durante un evento os-















Fig. 2.3. Señales trifásicas de voltaje y corriente de un sistema de
potencia: a) En estado estable; b) Durante un evento oscilatorio
electromecánico.
Cada sistema de potencia es capaz de soportar una perturbación hasta el punto en
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donde el sistema se vuelve inestable. El estado de un sistema de potencia después de
una perturbación depende del flujo de potencia inicial, de la severidad del evento que
haya ocurrido, de la operación de los sistemas de protección, de la acción del equipo
de control y del propio sistema de potencia. Cuando ocurren estas oscilaciones de po-
tencia en el sistema, los generadores síncronos intercambian energía cinética en forma
de potencia eléctrica por medio de la red, a través de modos de oscilación [8]:
• Modo inter-área:
Estemodo de oscilación es el más grave (Fig. 2.4a)), se presenta cuando un grupo
de generadores oscila con respecto a otro grupo, su frecuencia típica de oscilación
es de 0.1 a 1 Hz.
• Modo intra-planta:
Este modo se presenta cuando generadores de una misma planta oscilan entre
ellos (Fig. 2.4b)). Este tipo de oscilación se amortigua rápidamente y no causa
ningún problema. La frecuencia de oscilación de este modo está en el rango de
1.5 Hz a 3 Hz.
• Modo local:
Este modo es el más común (Fig. 2.4c)) y esta asociado con la oscilación de un
generador con respecto al resto del sistema de potencia, tiene una frecuencia de
oscilación que está típicamente en el rango de 0.7 Hz a 2 Hz.
El modo local y el modo intra-planta solo involucran una pequeña parte del siste-
ma, por lo cual representan un problema local. Las oscilaciones de mayor impacto son
las asociadas a los modos inter-área, ya que tienen menor amortiguamiento y menor
frecuencia, su presencia causa fluctuaciones perceptibles en voltajes y corrientes del
sistema, las cuales pueden afectar los esquemas de protección e incluso causar su ope-
ración.
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Fig. 2.4. Modos de oscilación presentes en el SEP: a) Modo inter-área;
b) Modo intra-planta; c) Modo local.
Dependiendo de la respuesta del sistema a una perturbación, las oscilaciones de
potencia se clasifican como oscilaciones estables, situación en donde las oscilaciones
se amortiguan y el sistema se restaura a un nuevo punto de equilibrio, como semuestra
en la Fig. 2.5a), y oscilaciones inestables las cuales provocan un gran desplazamiento
angular entre generadores, lo que tiene como consecuencia oscilaciones en el flujo de
potencia de líneas de transmisión, y fluctuaciones considerables de voltajes y corrien-
tes, que pueden llevar al sistema a una condición de pérdida de sincronismo, como se
describe en la Fig. 2.5b) [7].
16
CAPÍTULO 2. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
La Fig. 2.5a) muestra la evolución transitoria de la potencia eléctrica y el desplaza-
miento angular, correspondiente a una condición oscilatoria estable de un sistema de
potencia, la cual fue causada por un disturbio, que debido a su baja magnitud o corta
permanencia, no perjudicó la estabilidad del mismo. La potencia eléctrica máxima y
mínima corresponde al desplazamiento angular máximo y mínimo, respectivamente.
A consecuencia del disturbio y a la posible falta de cualquier efecto amortiguador, las
maquinas síncronas oscilan alrededor del nuevo punto de equilibrio, indicado por el
punto “n”, recorriendo la trayectoria sinusoidal entre los puntos “m” y “o”. Si la severi-
dad del disturbio es importante o si permanece en el sistema un tiempo considerable,





Fig. 2.5. Oscilación de potencia representada en la curva
potencia-ángulo y su comportamiento en el dominio del tiempo: a)
Oscilación de potencia estable; b) Oscilación de potencia inestable.
El momento en el que el disturbio termina (por ejemplo, la liberación de una falla)
corresponde al punto “w”. A partir de este punto, la aceleración angular es negativa
pero δ sigue creciendo hasta rebasar el punto límitemarcado por δmáx. Más allá de este
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punto la aceleración vuelve a ser positiva, puesto que la potencia mecánica entrante es
superior a la potencia eléctrica saliente. Se puede observar en la Fig. 2.5b) como el án-
gulo delta crece indefinidamente y la potencia eléctrica varía rápidamente en función
del desplazamiento angular.
Si el disturbio termina cerca del límite de estabilidad, puede producirse una situa-
ción críticamente estable como la que indica la Fig 2.6. En base al criterio de áreas igua-
les [10], el cual se explica enmayor detalle en la siguiente sección, se puede determinar
si el sistema seguirá operando bajo una condición estable, siempre y cuando el área de
aceleración sea igual al área de desaceleración.
máx
máx
Fig. 2.6. Oscilación de potencia críticamente estable representada en
la curva potencia-ángulo y su comportamiento en el dominio del
tiempo.
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En la Fig. 2.6 se representan los puntos extremos (“x” y “z”) entre los que oscila la
máquina síncrona, y puede demostrarse que el área A1 es igual al área A2. Se obser-
va que durante la oscilación, parte de la potencia eléctrica aportada por la máquina es
negativa, es decir, la máquina absorbe potencia. De la misma manera que la figura an-
terior, se representa la evolución transitoria de la potencia eléctrica y el desplazamiento
angular respecto al tiempo.
2.4. El criterio de áreas iguales y el tiempo crítico de libe-
ración de falla
La estabilidad del sistema de potencia se analiza en base a la dinámica del rotor de
los generadores síncronos, la cual es representada por la ecuación de oscilación. Esta
ecuación diferencial relaciona el par de aceleración, el momento de inercia y la ace-
leración angular, variables que describen la dinámica de rotación de cualquier objeto
giratorio. En el sistema de unidades MKS (metro-kilogramo-segundo) la ecuación para





= Pa = Pm −Pe (2.6)
Siempre que δ y la velocidad síncronaωs sean gradosmecánicos o eléctricos, o bien,
radianes, la potencia de aceleración Pa , Pm y Pe deben estar en por unidad o en la mis-
ma base de la constante de inercia H . Cuando se asocia el subíndice m con la velocidad
angular del rotor ω, ωs y δ deben usar unidades mecánicas; de otra manera, estarían
implicadas las unidades eléctricas. La ecuación (2.6) es llamada la ecuación de oscila-
ción de la máquina síncrona, es una ecuación diferencial no lineal de segundo orden,
la cual gobierna la dinámica rotacional de la máquina sincrónica en los estudios de es-
tabilidad [10].
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El estudio de estabilidad de un sistema de potencia puede ser efectuado con méto-
dos que no requieren resolver la ecuación de oscilación, siendo los denominados mé-
todos directos. El más simple de los métodos directos es el criterio de áreas iguales.
Para deducir el criterio de áreas iguales se considera un modelo simple de un ge-
nerador conectado a un bus infinito a través de un sistema de transmisión como se
muestra en la Fig. 2.7. El modelo se puede reducir sustituyendo el generador por un
voltaje constante EG detrás de una reactancia transitoria XG , el bus infinito por un vol-



















Fig. 2.7. Modelo clásico (máquina-bus infinito).
Si el sistema se encuentra operando en estado estable, en el punto “Q” de la Fig.
2.8a), la potencia mecánica PmQ inyectada al generador es igual a la potencia eléctri-
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ca de salida PeQ , por lo que la potencia total de aceleración PaQ es cero, siempre que
se desprecien las pérdidas por rotación. En este punto el desplazamiento angular se
encuentra en δQ para el cual entrega una cierta potencia eléctrica que viene dada por:














donde δQ representa el ángulo del rotor cuando el generador está operando sincró-
nicamente, antes de cualquier perturbación. Es evidente que para que el sistema sea
estable, δ debe aumentar, alcanzar un valor máximo, y luego cambiar de dirección a
medida que el rotor vuelva a su condición estable. Esto significa que dδ/d t (que es ini-
cialmente cero) cambia durante una perturbación, pero en un momento debe volver a





(PmQ −PeQ)dδ= 0 (2.9)
Esto implica que el área bajo la función (PmQ-PeQ) trazada contra δ debe ser cero
para un sistema estable, en referencia a la Fig. 2.8a), que el área A1 sea igual al área A2.
Si la potencia mecánica aplicada al generador aumenta bruscamente, pasando instan-
táneamente de PmQ a PmR en un tiempo tD como es mostrado en la Fig. 2.8b), el bus
infinito no puede absorber el cambio de potencia eléctrica mientras el voltaje y la fre-
cuencia permanezcan constantes. La diferencia que existe entre la potenciamecánica y
la potencia eléctrica, se traduce en potencia de aceleración, que se almacena en el rotor
en forma de energía cinética; ocasionando un aumento en la velocidad del rotor, por lo
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CAPÍTULO 2. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA
tanto un incremento en el desplazamiento angular desde δQ hasta δR , como se observa
máx
máx
Fig. 2.8. Incremento repentino en la potencia mecánica aplicada al
generador de la Fig. 2.7: a) Criterio de áreas iguales representado en
la curva potencia-ángulo; b) Potencia mecánica en el dominio del
tiempo.
en la Fig. 2.8a). El rotor del generador continuará acelerándose mientras PmR>Pe (des-
de el punto “Q”, hasta el punto “R”, donde PmR=PeR). En el punto “R” el generador
termina su proceso de aceleración pero ω>ωs , por lo que δ seguirá aumentando. Una
vez sobrepasado el punto “R” se desarrolla una potencia de desaceleración, dado que
PmR<Pe , esta potencia es entregada por la energía cinética almacenada en el rotor, re-
duciendoω, pero δ continuará aumentando hasta el punto “S”, dondeω=ωs . El punto
“S” corresponde a máximo desplazamiento angular que alcanza el rotor. A partir de
entoncesω<ωs , por lo tanto δ disminuye adquiriendo un comportamiento oscilatorio
amortiguado alrededor del punto “R”.
El área indicada como “A1” corresponde a la zona de aceleración y el área “A2”
indica la zona de desaceleración. Si durante el proceso de oscilación el rotor no pue-
de entregar toda la energía cinética almacenada en él, su velocidad de rotación nunca
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disminuirá y el desplazamiento angular aumentará indefinidamente, perdiendo el sin-
cronismo. El criterio de áreas iguales para estabilidad, indica que para que el rotor logre
estabilizarse en un nuevo δ, es necesario que el área de desaceleración sea igual al área
de aceleración (A1 = A2).
El desplazamiento angular critico δcr , es aquel ángulo en el que una falla tiene que
ser liberada para evitar que se pierda el sincronismo, este se encuentra localizado don-
de A1 es igual a A2 para un δmáx que se encuentra en la intersección de Pm con la curva
Pe , como se observa en la Fig. 2.9. Al tiempo para alcanzar el ángulo crítico se le de-
nomina tiempo crítico tcr , este se define como el tiempo máximo entre el inicio y la
liberación de una falla, de manera que el sistema sea transitoriamente estable. El tiem-
po crítico de liberación de falla está dado por (2.10), la cual se obtiene integrando dos








Fig. 2.9. Ángulo crítico representado en la curva potencia-ángulo por
el criterio de áreas iguales.
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La Fig. 2.10 muestra la respuesta del rotor (definida por la ecuación de oscilación) y
el criterio de áreas iguales para un caso estable y un caso inestable. En ambos casos, se
aplica una falla trifásica a una línea paralela del sistema de la Fig. 2.7, que después es





Fig. 2.10. Análisis de la estabilidad transitoria del sistema de la Fig.
2.7 mediante el criterio de áreas iguales y el desplazamiento angular
en el dominio del tiempo: a) Respuesta a una falla liberada antes del
tiempo critico; b) Respuesta a una falla liberada después del tiempo
crítico.
La única diferencia en los dos casos es que se ha incrementado el tiempo de libe-
ración de la falla tfalla para el caso inestable (Fig. 2.10b)). Se aprecia que para el caso
estable (Fig. 2.10a)), la energía ganada durante la aceleración del rotor es igual a la ener-
gía disipada durante la desaceleración (A1=A2) y el desplazamiento angular alcanza un
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máximo y se restablece. En el caso inestable, sin embargo, puede verse que la energía
ganada durante la aceleración es mayor que la disipada durante la desaceleración (ya
que la falla se mantiene durante más tiempo), lo que significa que (A1>A2) y el ángulo
del rotor continúa avanzando y no vuelve a reestablecerse [11].
En algunos casos el sistema permanecerá en estado estable incluso durante una
falla sostenida, mientras que en otros casos el sistema será estable solamente si el cor-
tocircuito se libera con suficiente rapidez. Si el sistema es estable durante las fallas de-
penderá no solo del propio sistema, sino también del tipo de falla, ubicación de la falla,
el tiempo de operación de las protecciones para liberar la falla y la acción de los con-
troles [7].
2.5. Impacto de los controles
La capacidad de un sistema de potencia para mantener la estabilidad depende en
granmedida de los controles disponibles en el sistema para amortiguar las oscilaciones
electromecánicas [8].
Las oscilaciones electromecánicas presentes en el sistema con frecuencias de 1 a 2
Hz no se ven afectados por la respuesta de los gobernadores o reguladores, ya que ésta
es demasiado lenta. Por el contrario, las oscilaciones de frecuencias menores a 1Hz se
pueden ver afectadas por la respuesta del regulador de velocidad, pero su efecto no es
muy significativo [8].
En sistemas de transmisión, la sensibilidad del gobernador es reducida intencio-
nalmente para evitar interacciones adversas con los modos de oscilación del sistema.
En sistemas pequeños, los reguladores son ajustados para responder rápidamente a las
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variaciones de frecuencia y así ayudar a amortiguar las oscilaciones de potencia. Por lo
tanto, los gobernadores o reguladores de velocidad no afectan de forma significativa las
oscilaciones de potencia, pero al no estar bien ajustados podrían influir en la disminu-
ción del amortiguamiento [8].
Los excitadores estáticos de acción rápida y los reguladores automáticos de voltaje
(más conocidos como AVR por sus siglas en inglés) mitigan los problemas de estabili-
dad transitoria y de estabilidad en estado estable. Lo anterior es debido a la desviación
lenta en el movimiento del rotor del generador a medida que aumenta la carga [12].
Los excitadores estáticos de acción rápida con AVR de alta ganancia pueden contribuir
a la inestabilidad oscilatoria en los sistemas de potencia. Este tipo de inestabilidad se
caracteriza por oscilaciones de baja frecuencia (0.2 a 2 Hz) que pueden persistir (o in-
cluso crecer enmagnitud), las cuales ponen en peligro la seguridad del sistema y limitar
la transferencia de potencia.
Una solución rentable y eficaz para el problema de la inestabilidad oscilatoria es
utilizar estabilizadores de sistemas de potencia (PSS, por sus siglas en inglés) que son
controladores suplementarios del sistema de excitación [12]. El objetivo de la inclusión
de los PSS es extender los límites de transferencia de potencia y evitar las oscilaciones
en los generadores y en el sistema de potencia. En la Fig. 2.11 semuestran los diferentes
elementos de control que integran una unidad de generación.
En la Fig. 2.12 se presenta el comportamiento del desplazamiento angular de un
sistema de potencia que ha sido afectado por una falla durante un tiempo determina-
do tfalla, mostrando los casos en donde se tiene el AVR de acción rápida sin PSS y con
PSS . Para el primer caso, la primera oscilación del ángulo del rotor se reduce signi-
ficativamente, sin embargo las oscilaciones siguientes se amortiguan negativamente,
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resultando que el sistema pierda el sincronismo. Añadiéndole el PSS, las oscilaciones
















































Fig. 2.11. Principales elementos del control de una unidad de
generación.
falla
Fig. 2.12. Efecto de los controles en el comportamiento del
desplazamiento angular.
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El sistema de potencia cuenta con esquemas de compensación serie y paralelo, los
cuales tienen un impacto sobre las oscilaciones de potencia en la red eléctrica; en-
tre los esquemas de compensación más comunes están los compensadores estáticos
de potencia reactiva (SVC), los compensadores serie controlados por tiristores (TCSC),
los compensadores estáticos síncronos (STATCOM), los compensadores serie síncro-
nos estáticos (SSSC) y los controladores unificados de flujos de potencia (UPFC) [12].
Estos esquemas de compensación, también llamados dispositivos FACTS (sistemas
de transmisión flexible de c. a.), tienen la capacidad de controlar el flujo de potencia
en las líneas de transmisión modificando los principales parámetros en la transmisión
de energía eléctrica (magnitud del voltaje, ángulo de fase e impedancia de línea). Con
ello se aumenta la estabilidad transitoria del sistema y se mitigan las oscilaciones de
potencia.
2.6. Conclusiones del capítulo
Los disturbios intrínsecos de los sistemas eléctricos de potencia ocasionan desequi-
librios entre el par mecánico y el par electromagnético de cada generador síncrono,
provocando oscilaciones angulares entre ciertos generadores debido a que entran en
un proceso de intercambio de energía. Estas oscilaciones tienen un gran impacto en
las variables eléctricas del sistema, lo cual afecta a esquemas de protección y a otros
equipos instalados en la red eléctrica. Por lo tanto, perjudican la continuidad en el su-
ministro de la energía eléctrica.
Es de suma importancia conocer el tiempo critico de liberación de falla ya que es
el tiempo máximo de duración de un disturbio sin que el sistema pierda su capacidad
de recuperarse a un nuevo estado estable o a un punto de operación aceptable. Para
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esto los esquemas de protección encargados de liberar estos disturbios deben de tener
tiempos de respuesta inferiores al tiempo critico de liberación de falla para mantener
la estabilidad del sistema y prevenir un daño excesivo en el equipo eléctrico.
Los excitadores con AVR de alta ganancia y respuesta rápida reducen el amortigua-
miento de las oscilaciones de potencia, llevando el sistema a la inestabilidad, al igual
que gobernadores y reguladores mal ajustados. La incursión de dispositivos de control
PSS y FACTS extienden los límites de transferencia de potencia en la red, ayudando a
amortiguar y reducir las oscilaciones, sin embargo, los dispositivos PSS con altas ga-
nancias pueden arriesgar la estabilidad de voltaje del sistema.
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Capítulo 3
Comportamiento de relevadores de
distancia durante oscilaciones de
potencia
3.1. Introducción
Los relevadores de protección están estrechamente ligados con la estabilidad del
sistema de potencia debido a que la función principal de estos dispositivos es la de
liberar las fallas lo más rápidamente posible y evitar daños considerables en los ele-
mentos del sistema [13].
Las oscilaciones de potencia pueden causar la operación indebida de los releva-
dores, provocando el disparo innecesario de líneas de transmisión. Para mitigar este
problema los relevadores digitales de distancia tienen integradas numerosas funciones
de protección, incluyendo funciones de bloqueo por oscilaciones de potencia (PSB, por
sus siglas en inglés) y funciones de disparo por pérdida de sincronismo (OST, por sus
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siglas en inglés). El principal propósito de la función de bloqueo por oscilaciones de po-
tencia, es diferenciar fallas de oscilaciones y bloquear el relevador de distancia u otros
elementos para evitar su operación durante oscilaciones de potencia estables e inesta-
bles [9].
En este capítulo se revisa el principio de operación de la protección de distancia,
algunas de sus características y como son vistas las oscilaciones de potencia a través de
la medición de la impedancia aparente. Además, se describen algunos de los métodos
utilizados para bloquear el relevador de distancia durante las oscilaciones de potencia.
3.2. Protección de distancia de líneas de transmisión
La protección de distancia se utiliza normalmente para proteger las líneas de trans-
misión y distribución [14]. El principio básico de la protección de distancia se basa en
la medición de la impedancia aparente de secuencia positiva o también llamada “dis-
tancia eléctrica”, debido a que es proporcional a la distancia que hay entre el punto de
ubicación del relevador y el punto de localización de la falla.
Los relevadores de distancia calculan la impedancia aparente Z r a partir de los es-
timados fasoriales del voltajeV r y la corriente I r medidos en la ubicación del relevador




=R + j X (3.1)
donde R es la componente resistiva y j X la componente reactiva.
Si la impedancia aparente esmenor a un umbral (característica o zona de operación
del relevador), se determina que ha ocurrido una falla y se emite una decisión de dis-
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Fig. 3.1. Principio básico de la protección de distancia representado
en un sistema equivalente de dos máquinas.
paro [16]. La medición de Z r a partir de (3.1) en la mayoría de los casos no es exacta ya
que es afectada por distintos factores, como el efecto de fuente intermedia y resistencia
de falla, entre otros.
En la Fig. 3.2 se observa la protección de una línea de transmisión con un relevador
de distancia tipomhoubicado en el nodo “A”. Adicionalmente semuestra la impedancia
aparente medida por el relevador durante oscilaciones de potencia y una falla.
Fig. 3.2. Desempeño de la protección durante la variación de la
impedancia medida.
32
CAPÍTULO 3. COMPORTAMIENTO DE RELEVADORES DE DISTANCIA DURANTE
OSCILACIONES DE POTENCIA
La protección de distancia debe de operar exclusivamente para trayectorias de im-
pedancia de falla, las cuales se desplazan en forma instantánea desde la zona de carga
a la zona de protección del relevador, no obstante, durante oscilaciones de potencia
(estables o inestables) las trayectorias de impedancia se desplazan en forma lenta y
pueden entrar en la característica del relevador y provocar su operación.
Para reducir la posibilidad de que un relevador opere incorrectamente por una os-
cilación de potencia se modifica la característica del relevador, de tal forma que la im-
pedancia aparente esté unmenor tiempo dentro de la zona de operación del relevador.
Por lo tanto, las características cuadrilaterales o lenticulares, representadas en la Fig.






Fig. 3.3. Tipos de relevadores de distancia: a) Trapezoidal o
cuadrilateral; b) Lenticular.
La presencia de algunos dispositivos FACTS en el sistema de potencia, como los
compensadores estáticos síncronos (STATCOM, por sus siglas en inglés) situados en-
tre el punto de medición de los relevadores y la falla, provocan cambios rápidos en los
parámetros del sistema tales como impedancia de línea y el ángulo de potencia. Es-
tos cambios perjudican el desempeño de los relevadores de distancia [17]. En [18] se
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muestra que los compensadores serie controlados por tiristores (TCSC, por sus siglas
en inglés) tienenuna gran influencia en la característicamho, haciendo enque la región
de protección sea variable.
3.3. Análisis del efecto de las oscilación de potencia en los
relevadores de distancia.
Para el análisis del efecto de las oscilaciones de potencia sobre los relevadores de
distancia considérese un sistema simple de dos máquinas conectado a través de una
línea de transmisión de impedancia Z L como se muestra en la Fig. 3.1. E A y E B son
los voltajes de las máquinas detrás de las impedancias Z A y Z B . Los fasores de voltaje y
corriente en la ubicación del relevador (con respecto a E B como referencia) están dados
por:






donde Z T = Z A +Z L +Z B .
La impedancia vista por el relevador está dada por la siguiente ecuación:






donde k = E A
E B
. Asumiendo por simplicidad que los dos voltajes están en por unidad y
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La ecuación (3.5) expresa la impedancia aparente medida por los relevadores de
distancia durante la oscilación de potencia (para k=1). La interpretación geométrica de




















Fig. 3.4. Trayectoria de Z r durante una oscilación de potencia para el
caso en donde k = 1
El puntoQ representa la impedancia medida por el relevador dada por (3.5), el cual
se desplaza por la trayectoria de oscilación a medida que el ángulo δ se incrementa. El
punto de intersección de Q y la impedancia Z T se conoce como el centro eléctrico de
oscilación y se da cuando δ= 180◦, en este punto el relevador medirá una impedancia
igual a la que se mide cuando ocurre una falla trifásica en ese mismo punto de la línea.
Esto implica que durante una oscilación de potencia puede haber tendencia a la ope-
ración incorrecta de los relevadores de distancia.
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Para el caso más general cuando k 6= 1, la impedancia vista por el relevador está
dada por:
Z r =−Z A +
k[(k −cosδ)− j sinδ]
(k −cosδ)2+ sin2δ
Z T (3.6)
Evaluando (3.6), la trayectoria de la impedancia traza una circunferencia cuyo cen-
tro está situado sobre los extremos de la impedancia Z T . Las trayectorias para k > 1
están centradas en el extremo B y para k < 1 el centro de las trayectorias cae sobre el
extremo A como se muestra en la Fig. 3.5. En este caso la ubicación el centro eléctrico

















Fig. 3.5. Trayectorias de Z r durante una oscilación de potencia para
los tres casos posibles de k.
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3.4. Métodos de bloqueo por oscilaciones de potencia
Como se explicó en la sección anterior, el elemento de protección de distancia está
expuesto a tomar una decisión de operación errónea dado que la impedancia aparente
vista por estos relevadores puede entrar en sus zonas de protección durante las oscila-
ciones de potencia y eventos transitorios. La operación incorrecta de un relevador de
distancia puede aumentar las oscilaciones en el sistema y afectar a otros relevadores [2].
En la Fig. 3.6 se puede observar como las trayectorias de oscilación estable e inestable
pueden penetrar una omás zonas del relevador de distancia provocando su operación.
Fig. 3.6. Trayectorias de oscilación estable e inestable teniendo lugar
dentro de las zonas de protección.
Con el fin de mitigar este problema los relevadores de distancia cuentan con una
función de bloqueo por oscilaciones de potencia, la cual se encarga de bloquear las zo-
nas de protección del relevador cuando son afectadas por oscilaciones estables e ines-
tables. La función PSB debe de ser capaz de identificar con un alto grado de selecti-
vidad y fiabilidad las fallas que ocurran en alguna de las zonas de protección durante
una condición de oscilación de potencia y emitir una orden de desbloqueo, permitien-
do la operación de los relevadores de distancia [2]. A continuación se describen algunos
métodos de bloqueo por oscilaciones de potencia que han sido propuestos.
37
CAPÍTULO 3. COMPORTAMIENTO DE RELEVADORES DE DISTANCIA DURANTE
OSCILACIONES DE POTENCIA
3.4.1. Características concéntricas y blinders
Estos métodos convencionales de bloqueo utilizan la razón de cambio de la impe-
dancia de secuencia positiva para distinguir una falla de una oscilación de potencia. Su
principio se basa en el hecho de que durante una oscilación la impedancia vista por el
relevador se mueve por el diagrama R-X con una velocidad mucho más lenta que la
causada por una falla. La velocidad de cambio de la impedancia está determinada por
la inercia del sistema y las impedancias entre los generadores [20].
Para determinar la razón de cambio de la impedancia y lograr esta diferenciación,
tradicionalmente se establecen dos características de impedancia (interna y externa)
concéntricas a las zonas de protección del relevador de distancia, o en su lugar, se uti-
lizan dos pares de blinders paralelos a la línea protegida, los cuales se mantienen sepa-
rados por una impedancia ∆Z , y es empleado un temporizador para medir la duración
de la trayectoria de la impedancia mientras se desplaza entre ellas. Estos dos métodos











Fig. 3.7. Métodos convencionales de PSB: a) Características
concéntricas; b) Características de doble blinder
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Si la impedancia vista por el relevador cruza las características concéntricas o los
blinders antes de que expire el temporizador, el relevador declara el evento como una
falla. De lo contrario, si el temporizador expira antes de que la impedancia cruce am-
bas características de impedancia, el relevador clasifica el evento como una oscilación
de potencia. Los ajustes del temporizador y de ∆Z no son fáciles de calcular, debido
a que puede ser necesario realizar amplios estudios de estabilidad para determinar la
oscilación de potencia más rápida que pueda ocurrir en el sistema [2].
La ventaja de estos métodos es que se pueden detectar oscilaciones de potencia
antes de que las trayectorias de impedancia entren en las zonas de protección. Una
limitante es que el alcance resistivo de la característica externa no puede extenderse
dentro del área de carga. Esto se convierte en un problema, especialmente para líneas
de transmisión muy largas y con una alta transferencia de potencia [19].
A partir de rigurosas pruebas realizadas en [20] y [21] se ha demostrado que este es-
quema no es capaz de detectar oscilaciones de potencia rápidas (>5 Hz) y se establece
la posibilidad de que tenga problemas en identificar fallas simétricas durante oscila-
ciones de potencia. Adicionalmente, en [21] se reporta que es difícil distinguir fallas de
alta resistencia durante oscilaciones de potencia.
3.4.2. Estimación del voltaje del centro de oscilación
Para un sistema equivalente de dos máquinas, el voltaje del centro de oscilación
(SCV, por sus siglas en inglés), se define como el voltaje en el punto donde su valor es
cero, esto se da cuando los ángulos entre las dosmáquinas tienen una diferencia angu-
lar de 180◦ [2].
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El método del voltaje del centro de oscilación utiliza la razón de cambio de la apro-
ximación dada por (3.7), en donde SCV1 es el voltaje del centro eléctrico de secuencia
positiva, Vr es la magnitud del voltaje en la ubicación del relevador y ϕ es la diferencia
angular entre Vr y la corriente en la ubicación del relevador, como semuestra en la Fig.
3.8.
















Fig. 3.8. Diagrama fasorial de los voltajes de un sistema de dos
máquinas.
Para discriminar fallas de oscilaciones de potencia, el método se basa en el hecho
de que durante las oscilaciones el SCV1 cambia continuamente y durante fallas per-
manece prácticamente constante, de manera que utiliza el principio d(SCV1)/d t > n,
para establecer un bloqueo, en donde n es un determinado umbral. La lógica del algo-
ritmo cuenta con dos funciones adicionales para detectar una oscilación de potencia,
basadas en la continuidad de la señal del SCV1 y en el tiempo de liberación de fallas en
líneas adyacentes. En [2] se explica en detalle la lógica utilizada por este método.
El método del SCV no depende de las impedancias del sistema, por esta razón no
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se requieren estudios de estabilidad ni configuraciones. Inclusive, el método puede ser
aplicado sin ningún conocimiento de la respuesta dinámica del sistema de potencia.
Por lo tanto, es adecuado para líneas de transmisión muy largas y con una alta trans-
ferencia de potencia, las cuales provocan problemas significativos para los métodos
tradicionales de detección de oscilación de potencia [2].
Las desventajas que tiene este esquema se exponen en [21], donde se determinó
que hay un cierto retraso en la detección de fallas trifásicas durante oscilaciones de po-
tencia ocasionado por el período transitorio al inicio de la falla, así como también la
necesidad de fijar el umbral a un valor muy bajo para evitar un desbloqueo incorrecto
por oscilaciones de potencia a una diferencia angular cercana a los 180◦. De la misma
manera se encontró que no es capaz de detectar fallas monofásicas de alta resistencia
durante oscilaciones de potencia, ya que lamagnitud del SCV1 no permanece constan-
te. Por otra parte, el esquema no emite una orden de desbloqueo para fallas trifásicas
durante oscilaciones de potencia para una diferencia angular de 180◦ [20].
3.4.3. Cálculo continuo de la impedancia aparente
El método utiliza un algoritmo para calcular continuamente la razón de cambio de
la resistencia∆R y de la reactancia∆X de cada fase, a una tasa de cuatro veces por ciclo.
Para detectar las oscilaciones de potencia, los valores de∆R y∆X deben de cumplir tres
criterios principales:
• Monotonía:
El signo de∆R y∆X debemantenerse igual para asegurar la homogeneidad en la
dirección del movimiento de la impedancia.
• Continuidad:
Los valores de ∆R y ∆X deben de sobrepasar un umbral, esto garantiza que el
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∣∣∣ debe de estar por debajo de un umbral para confir-
mar que la trayectoria de la impedancia presenta un movimiento uniforme sin
cambios abruptos.
Una característica de impedancia de ajuste automático denominada "área de os-
cilación de potencia" es utilizada en conjunto con los tres criterios para asegurar el
funcionamiento estable y seguro de la detección de oscilaciones de potencia [3]. En la



























Fig. 3.9. Área de oscilación de potencia y representación gráfica de
los criterios utilizados para el cálculo continuo de la impedancia
aparente.
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Se emite una orden de bloqueo solo si, el vector de impedancia se encuentra en el
área de oscilación de potencia y las condiciones de los criterios se cumplen. Eviden-
temente ante un evento de falla no se efectuara el bloqueo debido a que el vector de
impedancia cambia inmediatamente a una valor de impedancia de falla, ocasionando
que algunos de los criterios no se cumplan [3].
El algoritmo es capaz de adaptarse dinámicamente a la velocidad de la trayectoria
de impedancia calculando automáticamente los umbrales aplicados, esto le permite
detectar oscilaciones de potencia de baja frecuencia así comooscilaciones con frecuen-
cias de hasta 10 Hz.
Unas de las ventajas del método es que no requiere ajustes [3], por lo que no es
necesario realizar cálculos complejos, además realiza el desbloqueo inmediato de la
protección de distancia para fallas que ocurran durante las oscilaciones de potencia.
Inclusive, ofrece una detección rápida de oscilaciones de potencia que se producen
durante y después de la liberación de las fallas.
En pruebas realizadas a estemétodo, se ha detectado que tiene problemas en detec-
tar fallas simétricas durante oscilaciones de potencia a una diferencia angular cercana
a los 180◦, por consecuencia, no libera el bloqueo de las zonas de protección ante estos
eventos que son críticos para el sistema de potencia.
3.4.4. Superposición continua de la corriente
Este método está fundamentado en el teorema de superposición, el cual establece
que el efecto que las fuentes tienen sobre el sistema es igual, a la suma de cada uno
de los efectos de cada fuente tomados por separado. Cuando se produce una falla en el
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sistema de potencia, el teorema de superposición nos permite considerar las corrientes
superpuestas ∆ir (t ) y los voltajes superpuestos ∆vr (t ) medidos por el relevador, como
la suma de todas las fuentes del sistema y una fuente ficticia de igual magnitud y pola-
ridad opuesta en la localización de la falla aplicada en el momento inicial de la falla [1].
Bajo este principio el período de falla del sistema puede ser considerado como el re-
sultado de la superposición de las cantidades de pre-falla y las cantidades superpuestas
generadas por la falla, como se muestra en la Fig. 3.10, en donde ir es la corriente en la





Fig. 3.10. Cálculo de la superposición de la componente de corriente.
El procedimiento utilizado por este método para el cálculo de la superposición de
la componente de corriente dado por (3.9) se basa en restar al valor de la corriente ir el
valor de la corriente estimada ip(t ) dada por (3.8). Para esto, se almacenandosmuestras
de la corriente ir , la primera correspondiente al tiempo (t −T ) y la segunda al tiempo
(t −2T ) en el mismo ángulo de la forma de onda.
ip(t )= 2 · ir (t −T )− ir (t −2T ) (3.8)
∆ir (t )= ir (t )− ip(t ) (3.9)
Para la detección de oscilaciones de potencia se supervisa la salida de ∆ir (t ), si la
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salida es continua por más de dos ciclos y medio y no opera ningún comparador de la
protección de distancia, se emite una orden para bloquear todas las zonas del releva-
dor. Adicionalmente se utiliza un umbral para identificar fallas durante oscilaciones de
potencia. Al activarse el bloqueo por oscilación de potencia el umbral se incrementa a
dos veces el valormáximo de∆ir (t ) que prevalezca durante la oscilación. En la Fig. 3.11
semuestra como se efectúa el bloqueo para una oscilación de potencia y el desbloqueo
ante un evento de falla durante la oscilación [1].
i
Oscilación de potencia















Fig. 3.11. Lógica de PSB utilizando la superposición continua de la
corriente.
Las pruebas realizadas en [21] y [20] para determinar la robustez de este método,
handemostrado que si se produce una falla trifásica durante una oscilación de potencia
a una diferencia angular de 180◦ el relevador de distancia permanecerá bloqueado. El
mismo caso se presenta durante fallas monofásicas de alta resistencia. La razón es que
en ambos escenarios el ∆ir (t ) es insignificante para ser detectado por el umbral.
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3.4.5. Sistemas adaptativos de inferencia neurodifusa
Un sistema adaptativo de inferencia neurodifusa (ANFIS, por su sigla en inglés) es
un tipo de red neuronal artificial que imita el proceso de inferencia realizado en los
sistemas difusos [22]. La estructura de un ANFIS engloba cinco etapas principales de





Fig. 3.12. Etapas principales de procesamiento de un ANFIS.
La estructura del modelo ANFIS implementado por este método se basa en unmo-
delo difuso Sugeno de primer orden, el cual consta de tres entradas orientadas a la
detección de oscilaciones de potencia. Debido a que las oscilaciones de potencia se
caracterizan por variaciones lentas de corriente, es típico usar la razón de cambio de
la corriente como una entrada al ANFIS. La amplitud máxima de la razón de cambio
de la potencia normalizada trifásica activa y reactiva siempre es igual o superior a 0.7
durante oscilaciones de potencia y 0 al originarse una falla trifásica, debido a que no
habrá intercambio de energía entre los sistemas interconectados, por lo que también
se consideran como entradas al ANFIS [4].
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Si una oscilación de potencia se presenta en el sistema, la salida del ANFIS se apro-
ximará a 1; de lo contrario será 0. Con el propósito de clasificación, se fija un umbral
en 0.5, en donde todas las salidas del ANFIS menores a 0.5 se clasificarán como fallas,
mientras que aquellas que superen el umbral se reconocerán como oscilaciones de po-
tencia y se emitirá una orden de bloqueo.
Las pruebas realizadas en [4] muestran que este método puede detectar fallas du-
rante oscilaciones de potencia, incluso durante oscilaciones de potencia a una diferen-
cia angular de 180◦. Además, el esquema es capaz de identificar fallas de alta resistencia
y no se ve afectado por factores tales como los parámetros del sistema, el tiempo de li-
beración de la falla, la posición de la falla, ni la condición del flujo de potencia previo a
la falla.
La desventaja de este método reside en su transportabilidad; como las redes neuro-
nales deben ser entrenadas con la información de su entorno, cuando se apliquen en
otro sistema de potencia, con un comportamiento dinámico distinto, debe realizarse
un nuevo entrenamiento para caracterizar las oscilaciones de potencia.
3.5. Conclusiones del capítulo
Al presentarse oscilaciones de potencia estables o inestables en el sistema eléctrico
de potencia, los relevadores de distancia situados en ciertos puntos de la red pueden
tener una operación incorrecta, agravando aúnmás el problema de estabilidad, lo cual
generaría oscilaciones de mayor magnitud y ocasionaría la operación errónea de otros
relevadores de distancia.
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Existen diversos métodos para la función de bloqueo por oscilaciones de potencia,
sin embargo, la alternativamás utilizada comúnmente para bloquear los relevadores de
distancia es la basada en la medición de la razón de cambio la impedancia de secuen-
cia positiva, estableciendo el bloqueomediante características concéntricas o blinders;
algunas ocasiones se utiliza estemismométodo en combinación con índices de desem-
peño (umbrales, derivadas, etc.).
La función de desbloqueo debido a fallas simétricas en líneas de transmisión du-
rante una oscilación de potencia debe de ser parte de los métodos de bloqueo por os-
cilaciones de potencia, ya que esta función debe diferenciar entre una falla simétrica y
una oscilación de potencia. Debido a que estos dos eventos son de carácter balanceado,
se requiere un alto grado de selectividad.
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Capítulo 4
Algoritmo de bloqueo basado en
eigendescomposición
4.1. Introducción
Este capítulo describe el algoritmo propuesto para la detección de oscilaciones de
potencia basado en eigendescomposición como una función de bloqueo por oscilacio-
nes de potencia para relevadores de distancia en líneas de transmisión.
En las siguientes secciones se realiza una explicación a detalle del funcionamiento
de cada una de las etapas del algoritmo, haciendo énfasis en el uso de eigenvalores. El
uso de la matriz de varianzas-covarianzas permite ver la dispersión de las cantidades
de corriente trifásica y discriminar entre una oscilación de potencia y una falla.
Se realiza un análisis de sensibilidad [8] al eigenvalor dominante en la identificación
de fallasmonofásicas para establecer una orden de desbloqueomonofásico. Finalmen-
te, se incluye un ejemplo para ilustrar el desempeño del algoritmo.
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4.2. Eigendescomposición
La eigendescomposición de una matriz real simétrica A, i.e. A = At , de orden n
consiste esencialmente en obtener una matriz diagonal Λ de manera que conserve las
propiedades de A, a partir de una matriz ortogonalU , i.e.U−1 =U T , tal que:





u11 u12 · · · u1n













λ1 0 · · · 0









Las columnas deU son losn eigenvectores linealmente independientes,~u1,~u2, . . . ,~un ,
y normalizados (~uTn~un = 1) de A, y los elementos diagonales de la matrizΛ son los n ei-
genvalores, λ1,λ2, . . . ,λn , asociados a los eigenvectores.
Una matriz M es semidefinida positiva si y solo si existe una matriz triangular infe-
rior L con elementos diagonales no negativos tal que:
M = LLT (4.4)
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Esto implica que una matriz semidefinida positiva es simétrica, por lo tanto la ei-
gendescomposición de este tipo dematrices siempre existe [24]. Las características im-
portantes de unamatriz semidefinida positiva es que sus eigenvalores son siempre po-
sitivos o nulos, y que sus eigenvectores son ortogonales cuando sus eigenvalores son
diferentes [25].
La matriz de varianzas-covarianzas S definida por (4.5), es una matriz cuadrada se-
midefinida positiva que contiene los índices de varianza y covarianza de una matiz de
datos. Los elementos de la diagonal de lamatriz contienen las varianzas de las variables
(A,B ,C ), mientras que los elementos que se encuentran fuera de la diagonal contienen




var(A) cov(A,B) cov(A,C )
cov(B ,A) var(B) cov(B ,C )
cov(C ,A) cov(C ,B) var(C )

 (4.5)
La varianzaσ2 es unamedida de la dispersión o variación de los datos de una varia-
ble alrededor de su media [26]. La varianza de un conjunto de datos [a1,a2, ...,an] de n















La covarianza es uno de los índices que existen para determinar la existencia de una
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relación de tipo lineal entre dos variables de naturaleza cuantitativa [26]. La covarianza






(Ai −µA) · (Bi −µB ) (4.8)
donde µA y µB son la media aritmética de las variables A y B respectivamente.
Por medio de la eigendescomposición de la matriz de varianzas-covarianzas es po-
sible determinar tanto la propagación (varianza) como la orientación (covarianza) de
los datos, debido a que el eigenvector asociado al eigenvalor de mayor magnitud siem-
pre apunta en la dirección de mayor dispersión. El eigenvector asociado al siguiente
eigenvalor demayor magnitud es siempre ortogonal al eigenvector anterior, tal y como

















Figura 4.1. Representación gráfica de los eigenvectores y eigenvalores
de una matriz de varianzas-covarianzas.
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4.3. Algoritmo
El algoritmo está fundamentado en la eigendescomposición de una matriz de va-
rianzas -covarianzas, con la cual se examina la estructura de interdependencia estadís-
tica de los datos de entrada. Lamatriz de varianzas-covarianzas está construida a partir
de las corrientes incrementales obtenidas por el filtrado de la componente sinusoidal
de las corrientes instantáneas del lado secundario de los transformadores de corriente
(TC).
Debido a la utilización de cantidades instantáneas, no se requiere de una estima-
ción fasorial, inclusive la robustez del algoritmo no se ve afectada por el acoplamiento
mutuo entre líneas paralelas, ni por el efecto de la componente aperiódica exponencial
decreciente (componente c. d.), permitiendo una adecuada y rápida identificación tan-
to de oscilaciones de potencia como de fallas que se presenten durante las oscilaciones
de potencia.
Los eigenvalores obtenidos por la eigendescomposición de la matriz de varianzas-
covarianzas permiten discriminar una condición de falla de una oscilación de potencia
en base a la dispersión de las cantidades incrementales de la corriente trifásica. Un
análisis de sensibilidad de los eigenvalores respecto a la varianza de los datos permite
identificar el tipo de falla (monofásica, bifásica, trifásica) para así realizar el desbloqueo
adecuado y no perjudicar la estabilidad del sistema de potencia.
El diagrama de bloques de la Fig. 4.2 muestra la estructura general del algoritmo
propuesto para el esquema de bloqueo contra oscilaciones de potencia, en el cual se
aprecia que a partir de la corriente trifásica instantánea se crean las corrientes trifásicas
incrementales mediante el filtro delta, las cuales se acomodan en un arreglo bidimen-
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sional, para posteriormente crearse una matriz de varianzas-covarianzas a la que se le
aplica un proceso de eigendescomposición.
Inicio
Δ Δ Δi i ia b cx , x , x
i i ia(pu) b(pu) c(pu)x , x , x] [ ] [ ] [















Matriz de cantidades incrementales
Matriz de varianza-covarianza































Figura 4.2. Diagrama de bloques del algoritmo propuesto.
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La información obtenida por la eigendescomposición se actualiza cada período de
muestreo y es utilizada exclusivamente si la impedancia aparente vista por el relevador
de distancia se sitúa dentro de una zona de arranque. Si la impedancia reside en la zo-
na de arranque, se entra en una etapa de discriminación, en la que se analiza si se trata
de un evento de falla u oscilación de potencia, para después establecer una orden de
bloqueo/desbloqueo acorde al evento. En el caso de una falla asimétrica, el algoritmo
cuenta adicionalmente con una función de desbloqueo monofásico que se logra me-
diante un proceso de identificación de fase fallada.
En las siguientes secciones se describirá conmás detalle cada una de las etapas que
conforman el algoritmo propuesto.
4.3.1. Señales de entrada
Los datos de entrada al algoritmo provienen de la discretización de la corriente tri-
fásica instantánea. Con el fin de expresar la corriente en por unidad, se normalizan los
datos de entrada en base a la relación entre la corriente discretizada y el valor cuadrá-









Esta normalización nos permite ubicar el algoritmo en cualquier relevador de dis-
tancia del sistema de potencia sin requerir algún tipo de ajuste.
Las cantidades de corriente trifásica en por unidad se almacena en una matriz rec-
tangular definida por (4.10), en donde cada fila representa la corriente por fase y el nú-
mero de columnas dependerá de las i muestras tomadas por ciclo, siendo la primera
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ia(pu)[x] ia(pu)[x−1] · · · ia(pu)[x−i ]
ib(pu)[x] ib(pu)[x−1] · · · ib(pu)[x−i ]
ic(pu)[x] ic(pu)[x−1] · · · ic(pu)[x−i ]

 (4.10)
El algoritmo propuesto se apoya exclusivamente en los valores instantáneos de co-
rriente, eliminando así el retraso de tiempo que se genera en la determinación del fasor
en la etapa de filtrado digital en un relevador. La elección de la señal de corriente como
dato de entrada al algoritmo se centra en el hecho de que la corriente proporciona una
mejor discriminación entre las condiciones de estado estable y dinámicas del sistema
de potencia que las señales de voltaje.
El problema de la distorsión de las señales de corriente debido al fenómeno de sa-
turación del núcleo magnético de los transformadores de corriente originado por la
componente aperiódica exponencial presente en la corriente durante un cortocircuito
no tiene un impacto sobre el desempeño del algoritmo debido a que no es inmedia-
ta por la naturaleza inductiva del TC; dependiendo del TC, la saturación ocurre en un
promedio de ¼ de ciclo después de ocurrida la falla [27].
4.3.2. Matriz de cantidades incrementales
Las cantidades incrementales de corriente se obtienen mediante un filtro lineal in-
variante en el tiempo (filtro delta) sintonizado a la frecuencia nominal de la red (50 o 60
Hz), el cual resta los valores diferidos i número de muestras (i = 1/( f ·Ts)) a los valores
instantáneos de corriente actuales [28], tal que:
∆iabc [x]= iabc(pu)[x]− iabc(pu)[x− i ] (4.11)
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El filtro delta responde ante cualquier evento que produzca componentes frecuen-
ciales distintas a la frecuencia fundamental del sistema de potencia. En la Fig. 4.3b) se




Figura 4.3. Corriente de la fase "a" durante una falla trifásica seguida
de una oscilación de potencia estable: a) Instantánea; b) Incremental.
La matriz de cantidades incrementales definida por (4.12) está compuesta de las
corrientes incrementales por fase, representadas en cada una de sus filas. La cantidad




∆ia[x] ∆ia[x−1] · · · ∆ia[x−i ]
∆ib[x] ∆ib [x−1] · · · ∆ib[x−i ]
∆ic[x] ∆ic[x−1] · · · ∆ic[x−i ]

 (4.12)
Las matrices definidas por (4.10) y (4.12) se actualizan cada muestra mediante un
algoritmo de ventana deslizante, el cual es representado en la Fig. 4.4, donde la longitud
de la ventana es de un ciclo.
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Muestras [ ]x










[ ]x-i [ ]x
Figura 4.4. Método de actualización de datos del algoritmo de
ventana deslizante.
4.3.3. Criterios de operación
Los criterios de bloqueo y desbloqueo del algoritmo se basan únicamente en el
comportamiento del eigenvalor dominante (λd3) obtenido de la eigendescomposición
de la matriz de varianzas-covarianzas de cantidades incrementales dada por (4.12) y
de los eigenvalores (λs1, λs3) obtenidos de la eigendescomposición de la matriz de
varianzas-covarianzas de cantidades instantáneas dada por (4.10), siendo λs1 el eigen-
valor de menor magnitud y λs3 el eigenvalor dominante.
La utilización de los eigenvalores dominantes λd3 y λs3 se debe a que en ellos se
encuentra la información de mayor dispersión de las muestras analizadas, identificán-
dose de manera precisa una falla trifásica durante una oscilación de potencia, ya que
las muestras de corriente presentan unamayor dispersión cuando ocurren fallas simé-
tricas, como se aprecia en la Fig. 4.5. Por otra parte el eigenvalorλs1 es empleado para la
detección de fallas monofásicas debido a que aumenta exclusiva y considerablemente
su magnitud en presencia de fallas asimétricas. En la Fig. 4.6 se muestra el eigenvalor
λs1 durante una falla simetría (Fig. 4.6a)) y asimétrica (Fig. 4.6b)), apreciándose el com-
portamiento característico mencionado anteriormente.
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Figura 4.5. Dispersión de las muestras de corriente trifásica: a)
Representación tridimensional; b) Comportamiento de λd3 y λs3.
La identificación de la fase fallada se realzamediante un análisis de sensibilidad ba-
sado en el producto de lamatriz de eigenvectores (4.2) por su transpuesta, sin embargo,
puede ser representado como la derivada parcial al eigenvalor λs3 con respecto a la de-
rivada parcial de la varianza de cada fase, obtenida de cada elemento de la diagonal de




























































Figura 4.6. Comportamiento del eigenvalor λs1 durante una falla: a)
Falla trifásica; b) Falla monofásica.
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4.3.4. Umbrales
Los umbrales establecidos en la lógica del algoritmo se determinaron bajo una serie
de simulaciones en diferentes sistemas de potencia y distintas configuraciones, siendo
los valores mostrados en la Tabla 4.1 los óptimos para el adecuado funcionamiento del
algoritmo.
Tabla 4.1. Umbrales empleados en la lógica del algoritmo.
Umbral Valor Umbral Valor Umbral Valor
Thr_λ3n3 0.2 Thr_λd3 2 Thr_λs1 0.005
Thr_λ3n1 0.005 Thr_λs3 5 Thr_λAS 0.75
Se realizaron 193 casos en 3 sistemas de prueba diferentes, en donde se abordaron
todos los tipos de falla, oscilaciones de potencia estables/inestables y cambios en la
frecuencia de las oscilaciones. Además, se incluían los efectos producidos por la com-
ponente aperiódica exponencial decreciente, desbalances, asimetrías, cambios en fre-
cuencia, armónicos y ruido blanco.
4.3.4.1. Umbral - Thr_λ3n3
El umbral denominado Thr_λ3n3 es el encargado de clasificar la impedancia apa-
rente vista por relevadores de distancia como una falla trifásica u oscilación de poten-
cia. Su ajuste se encuentra en un valor de 0.2, el cual es comparado con el valor de la
tasa de cambio del eigenvalor dominante.
4.3.4.2. Umbral - Thr_λ3n1
Este umbral está enfocado a la detección de fallasmonofásicas. Su valor es de 0.005,
debido a que el valor de la tasa de cambio del eigenvalor dominante es menos sensible
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a este tipo de fallas. Sin embargo, es un indicador de fallas asimétricas durante oscila-
ciones de potencia.
4.3.4.3. Umbral - Thr_λd3
El umbral Thr_λd3 está ajustado a un valor de 2 y es comparado directamente con
la respuesta del eigenvalor dominante. En el caso de que la respuesta sea mayor a este
umbral, se establece la presencia de una de falla trifásica.
4.3.4.4. Umbral - Thr_λs3
Este umbral se utiliza como una segunda confirmación para la presencia de fallas
trifásicas; este umbral tiene un valor de ajuste de 5, y es comparado con el con el valor
del eigenvalor dominante sin el procesamiento del filtro delta. La variación del eigen-
valor se mantendrá alrededor del valor adquirido en la detección de la falla, si esta no
es liberada del sistema.
4.3.4.5. Umbral - Thr_λs1
El umbral Thr_λs1 es utilizado para la detección de fallas monofásicas y es compa-
rado con el valor del eigenvalor de menor magnitud sin procesamiento del filtro delta.
Una propiedad de este eigenvalor, es que su respuesta es exclusiva para fallas asimétri-
cas, por talmotivo se ajustó el umbral con un valormuy reducido (0.005), obteniéndose
tiempos promedio de detección de falla de 2 milisegundos.
4.3.4.6. Umbral - Thr_λAS
Este umbral permite la identificación de la fase fallada, ya que se compara con el
análisis de sensibilidad realizado al eigenvalor dominante sin procesamiento del filtro
delta respecto a la varianza de cada fase. Una participación del 100% del eigenvalor en
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la varianza de una fase es igual a 1. El umbral es ajustado a 0.75, siendo este el valor
adecuado para confirmar la presencia de una falla en una determinada fase.
4.3.5. Lógicas de operación
La estructura del algoritmopropuesto consiste en cuatro lógicas principales, la zona
de arranque, la detección de oscilaciones de potencia, la detección de fallas trifásicas
y la detección de fallas monofásicas. Para fallas bifásicas se implementa el desbloqueo
trifásico, por tal motivo la lógica se centrará en el desbloqueo trifásico y monofásico.
En las siguientes secciones se describe cada una de las lógicas antes mencionadas.
4.3.5.1. Elemento de arranque
A fin de reducir la sensibilidad del algoritmo, se emplea una característica del tipo






Figura 4.7. Característica de arranque.
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La característica se ajusta automáticamente al 110% de la zona de mayor protec-
ción, restringiendo la acción de bloqueo únicamente a esa área. Con esto se logra cu-
brir en todomomento las zonas de protección que requieren la función de bloqueo por
oscilaciones de potencia.
4.3.5.2. Lógica para la detección de oscilaciones de potencia
Para la detección de oscilaciones de potencia se supervisa el valor de la norma de
la tasa de cambio del eigenvalor λd3. Este valor tiene que estar por debajo del umbral
(Thr_λ3n3) y la impedancia de secuencia positiva medida por el relevador de distancia
Z¯r debe residir dentro de la zona de arranque para que el detector de oscilaciones de
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Figura 4.8. Diagrama lógico del detector de oscilaciones de potencia.
El elemento biestable (FF) es utilizado para mantener la salida del detector de osci-
laciones de potencia en una señal etiquetada como (SDOP), la cual estará activa hasta
que una señal de reseteo (RST) se envié al elemento biestable (momento en el que la
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impedancia Z¯r abandone la zona de arranque). Si la salida SDOP es válida y no se ha
detectado una falla trifásica, el bloqueo por oscilaciones de potencia (PSB) se activará.
4.3.5.3. Lógica para la detección de fallas trifásicas
La lógica de detección de fallas trifásicas (Fig. 4.9) se basa solamente en los valores
de los eigenvalores λs3 y λd3, ademas, hace uso de la lógica DOP y la zona de arranque,
en la cual debe residir la impedancia Z¯r .
Thr_λs3
λs3








Figura 4.9. Diagrama lógico del detector de oscilaciones de potencia.
El eigenvalor λs3 tiene que superar el umbral (Thr_λs3), al igual que el eigenvalor
λd3 el umbral (Thr_λd3), la señal negada del DOP debe ser igual a 1 y Z¯r estar dentro de
la zona de arranque, para que se active la salida del detector de fallas trifásicas (DFT),
inhabilitando la señal de PSB.
4.3.5.4. Lógica para la detección de fallasmonofásicas
Para la detección de fallas monofásicas se añadió la lógica mostrada en la Fig. 4.10,
en la cual se aprecia que mediante el valor del eigenvalor λs1, la tasa de cambio de la
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norma del eigenvalor λd3 y la zona de arranque es posible detectar fallas monofásicas.
Además, se observa que a través de un análisis de sensibilidad realizado al eigenvalor
λs3 respecto a la varianza de cada fase (diag(S)) comparado con el umbral (Thr_λAS),
se puede determinar cuál fase es la que tiene que ser desbloqueada al presentarse una
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zona de arranque
Figura 4.10. Diagrama lógico del detector de fallas monofásicas.
Para efectuarse el desbloqueo de una fase que es afectada por una falla durante una
oscilación de potencia en primera instancia se tiene que accionar la salida del detec-
tor de fallas monofásicas (DFM). Una salida valida se presenta al cumplirse que λs1 sea
mayor al umbral (Thr_λs1), la tasa de cambio de la norma del eigenvalor λd3 esté por
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encima del umbral (Thr_λ3n1) y la impedancia aparente vista por el relevador de tierra
de esa fase se localice en la zona de arranque.
Una vez detectada la falla asimétrica, y se tenga la respuesta proveniente del análisis
se sensibilidad de alguna fase (FA, FB, FC), es emitida una señal de salida (DF-FA, DF-
FB, DF-FC) para inhabilitar el bloqueo de la fase fallada.
4.4. Caso de análisis
Con el propósito de mostrar la operación del algoritmo propuesto, se presenta el
caso de una falla trifásica durante una oscilación de potencia estable, para el cual se





















Figura 4.11. Diagrama unifilar del sistema de potencia tipo
máquina-bus infinito.
El sistema de potencia consiste en una fuente equivalente de 200 MVA, 13.8 kV que
suministra potencia a un bus infinito a través de una línea de transmisión de 220 km de
doble circuito. El modelo de la fuente fue desarrollado en unmarco de referencia d-q-0
ubicado sobre el rotor de la máquina, en el cual se incluyen los efectos de la dinámica
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de rotación y el control de excitación, por otra parte, las líneas de transmisión semode-
laronmediante parámetros distribuidos. Los parámetros de cada elemento del sistema
de potencia se muestran en el apéndice A.1.
Las corrientes que entran al algoritmo provienen del relevador (R2) situado en un
extremo de la línea 1. Se utilizó una frecuencia demuestreo de 3840 Hz, demanera que
por cada ciclo de la frecuencia fundamental (60 Hz) se tienen 64 muestras de las co-
rrientes instantáneas del lado secundario del TC.
Figura 4.12. Gráficos de corriente trifásica: a) Corrientes
instantáneas; b) Corrientes incrementales.
En la Fig. 4.12 se muestran las corrientes dadas por (4.9) y (4.11), para el caso en
donde una falla trifásica ocurre al 50% de la línea 1 en t = 0.9003 s durante una oscila-
ción estable con una frecuencia de 1 Hz. Debido a la oscilación de potencia y a la falla
trifásica se generan variaciones en las cantidades incrementales, como se observa en
la Fig. 4.12b), por ende, la distribución de los datos se ve alterada, tal y como se mues-
67
CAPÍTULO 4. ALGORITMO DE BLOQUEO BASADO EN EIGENDESCOMPOSICIÓN
tra en la Fig. 4.13. Evidentemente el cambio producido por la falla trifásica tiene mayor
impacto en la dispersión de los datos que el generado por la oscilación de potencia.
Tal singularidad es interpretada a través de los eigenvalores dominantes, los cuales se
























Figura 4.13. Representación tridimensional de las cantidades
incrementales de la corriente trifásica.
El cálculo de la norma de la tasa de cambio del eigenvalor λd3, representado en la
Fig. 4.14b) resulta ser un indicativo preciso y rápido de la existencia de una falla trifási-
ca, con tiempos inferiores a 4 milisegundos. Para consolidar una orden de desbloqueo
fiable, tanto la magnitud de λd3, λs3 y la norma de la tasa de cambio del eigenvalor λd3
deben de superar los umbrales fijados.
El boqueo de las zonas de protección del relevador de distancia se efectuó en t =
0.1797 s, es el instante en el que la impedancia vista por el relevador Z¯R2 se situó den-
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Figura 4.14. Gráficos de las lógicas para el desbloqueo por falla
trifásica: a) Comportamiento del eigenvalor λ3; b) Norma de la tasa
de cambio del eigenvalor λ3.
tro de la zona de arranque con características de una oscilación de potencia, como se
muestra en el diagrama R-X de la Fig. 4.15; las muestras de impedancia en color verde
representan que las zonas de protección se encuentran en estado de bloqueo, lasmues-
tras en color rojo representan que las zonas de protección se encuentran en estado de
desbloqueo por falla, mientras que las muestras en color naranja indican que Z¯R2 se
encuentra afuera de la zona de arranque.
El desbloqueo debido a la falla trifásica se realizó en t = 0.9042 s, teniendo un tiem-
po de respuesta de 3.9× 10−3 s. En la Fig. 4.16 se muestran las señales de salida del
algoritmo, en donde se incluye el detector de impedancia de secuencia positiva en zo-
na de arranque (ZA-1), la función de bloqueo por oscilaciones de potencia (PSB), la
función para restablecer el PSB (RST) y el detector de fallas trifásicas (DFT); en la figura
se indican los tiempos de activación/desactivación de cada función.
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Figura 4.15. Representación de la trayectoria de impedancia de
secuencia positiva vista por el relevador (R2) en el diagrama R-X .







Figura 4.16. Señales de salida del algoritmo.
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4.5. Conclusiones del capítulo
En este capítulo se presentó un nuevo algoritmo para el esquema de bloqueo por
oscilaciones de potencia basado en eigendescomposición, haciendo el uso de los ei-
genvalores y un grupo de umbrales empleados para establecer regiones para la detec-
ción y discriminación de fallas simetrías/asimétricas durante oscilaciones de potencia.
Con el uso exclusivo de la corriente trifásica instantánea es posible discriminar en-
tre una oscilación de potencia y una falla que se presente en el sistema de potencia,
logrando una función de bloqueo por oscilaciones de potencia libre de la estimación
fasorial y sin requerimientos de ajuste.
La función de desbloqueo esmuy efectiva, permite desactivar la función de bloqueo
en tiempos por debajo de los 4 milisegundos, independientemente del tipo de falla. La
función de desbloqueo de una sola fase resulta ser de gran importancia debido a que
las fallas monofásicas ocurren conmayor frecuencia que otros tipos de fallas.
Una ventaja del algoritmo es que no es afectado por la frecuencia de las oscilaciones
de potencia, debido a que el cálculo de la tasa de cambio de la norma del eigenvalor do-
minante distingue demanera exacta un evento de falla de una oscilación de potencia y
es totalmente trasportable a otra ubicación en la red eléctrica por efecto de la normali-
zación de las señales de entrada.
Los umbrales utilizados para las funciones de bloqueo/desbloqueo contra oscila-
ciones de potencia se determinaron en forma heurística, a partir de 193 casos de simu-






En el presente capítulo se muestran los resultados de las pruebas realizadas al es-
quema de bloqueo basado en eigendescomposición para evaluar su desempeño. Los
casos descritos a continuación corresponden a distintos escenarios en los cuales se in-
cluyen oscilaciones de potencia estables e inestables, fallas trifásicas, fallas monofási-
cas, e inclusive se agrega un caso de falla monofásica de alta resistencia durante una
oscilación de potencia.
5.2. Escenarios de simulación
Se analizan nueve casos utilizando 2 sistemas de prueba, el primero es de 4 máqui-
nas y 10 nodos, y el segundo es de 3 máquinas y 9 nodos, con el objetivo de mostrar
el desempeño del esquema de bloqueo por oscilaciones de potencia basado en eigen-
descomposición. En cada uno de estos casos se incluye un diagrama R-X que contiene
información gráfica de las zonas de protección de los relevadores (ajustadas al 90%,
150% y 200% de la línea 6) sin compensación del efecto de fuente intermedia, la zona
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de arranque y la impedancia aparente vista por los relevadores de fase o de tierra con
el código de color establecido en el capítulo 4, además de un gráfico de las corrientes
secundarias instantáneas en por unidad y un gráfico de las respuestas de salida del al-
goritmo, las cuales se muestran en la Tabla 5.1
Tabla 5.1. Descripción de los elementos de salida del algoritmo propuesto basado en
eigendescomposición.
Salida Descripción
ZA-1 Detector de impedancia de secuencia positiva en zona de arranque.
ZA-A Detector de impedancia vista por el relé (A-G) en zona de arranque.
ZA-B Detector de impedancia vista por el relé (B-G) en zona de arranque.
ZA-C Detector de impedancia vista por el relé (C-G) en zona de arranque.
PSB Función de bloqueo por oscilaciones de potencia
PSB-A Función de bloqueo por oscilaciones de potencia para la fase A
PSB-B Función de bloqueo por oscilaciones de potencia para la fase B
PSB-C Función de bloqueo por oscilaciones de potencia para la fase C
RST Función para restablecer el PSB.
DFT Detector de fallas trifásicas.
DFM Detector de fallas monofásicas.
Los transformadores de corriente y potencial se consideraron ideales; esto significa
que se desprecian los efectos transitorios de estos dispositivos.
5.3. Sistema de prueba 1 (4máquinas - 10 nodos)
El sistema de prueba utilizado es el mostrado en la Fig. 5.1; éste consiste en un sis-
tema dos áreas de 230 kV a 60 Hz, completamente simétricas e interconectadas por un
circuito doble de 220 km de longitud. El sistema de dos áreas fue diseñado específica-
mente para estudiar oscilaciones electromecánicas de baja frecuencia en sistemas de
potencia interconectados [8]. Cada área consta de dos generadores idénticos con una
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Figura 5.1. Diagrama unifilar del sistema de dos áreas.
Para el modelado, la simulación y el análisis del sistema de potencia se utilizó el
software MATLAB®/Simulink®. El modelo de cada generador fue desarrollado en un
marco de referencia d-q-0 ubicado sobre el rotor de la máquina, en el cual se incluyen
los efectos de la dinámica de rotación y el control de excitación sin PSS. Por otra parte,
las líneas de transmisión se modelaron mediante parámetros distribuidos y las cargas
están representadas por impedancias constantes. Los parámetros de cada uno de los
elementos del sistema se indican en el apéndice A.2.
En los casos que se describen más adelante se analiza el comportamiento de la im-
pedancia aparentemedida por los relevadores ubicados al inicio de la línea 6. Se utilizó
una frecuencia de muestreo de 3840 Hz, de manera que por cada ciclo de la frecuencia
fundamental (60 Hz) se tienen 64 muestras de las corrientes instantáneas del lado se-
cundario del TC.
Para provocar las oscilaciones en el sistema de potencia de la Fig. 5.1, se estableció
la apertura y recierre del enlace conformado por la línea 5. Las oscilaciones que se pre-
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sentan en el sistema de dos áreas tienen un rango de frecuencia de 0.5 a 2 Hz, las cuales
de consideran de baja frecuencia.
5.3.1. Oscilación estable
El fenómeno oscilatorio que se presenta en el sistema de potencia debido a la per-
turbación aplicada tiene un comportamiento creciente en amplitud conuna frecuencia
de oscilación de 0.5 Hz, el cual se observa en la corriente trifásica medida en la ubica-
ción del relevador, mostrada en la Fig. 5.2a).










































Figura 5.2. Corriente trifásica instantánea del caso 3.1: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.
Para la evaluación del bloqueo se tomaron las muestras de corriente trifásica en el
intervalo de tiempo (6.015 s - 7.265 s), exactamente como se aprecia en la Fig. 5.2b). El
período de tiempo seleccionado es precisamente el momento en el cual la impedancia
de secuencia positiva entra a la primera zona del relevador, esta condición es crítica
debido a que la primera zona está ajustada para emitir un disparo instantáneo.
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En el diagrama R-X de la Fig. 5.3 se observa el comportamiento de Z¯r6 (impedancia
de secuencia positiva vista por los relevadores de fase) durante la oscilación de poten-
cia estable. En primer instancia, Z¯r6 se mueve en una trayectoria que se aproxima a las
zonas de protección del los relevadores; debido a que Z¯r6 está fuera de la zona de arran-
que, las zonas de protección se encuentran en un estado de no bloqueo, representado
en las muestras de Z¯r6 en color naranja.




















Figura 5.3. Comportamiento de la impedancia de secuencia positiva
vista por los relevadores de fase en el diagrama R-X del caso 3.1.
Una vez que Z¯r6 entra en la zona de arranque, el algoritmo detecta que se trata de
una oscilación y emite una orden de bloqueo en t = 6.120 s, como se aprecia en la Fig.
5.4, evitando que opere incorrectamente la protección. Cada muestra de Z¯r6 en color
verde representa que las zonas de protección se encuentran en estado de bloqueo. El
bloqueo se elimina en t=7.177 s, debido a que Z¯r6 sale de la zona de arranque y se
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reestableció la función de PSB.
6.2
6.120 7.177






Figura 5.4. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.1.
5.3.2. Oscilación inestable
El evento que ahora se presenta es una condición de perdida de sincronismo. La
oscilación inestable que se desenvuelve por tal condición alcanza una frecuencia de
oscilación de 2 Hz. En el período de tiempo que se evalúa el bloqueo (9.122 s – 9.883 s),
justo como se muestra en la Fig. 5.5b), la oscilación tiene una frecuencia de 1.1 Hz.










































Figura 5.5. Corriente trifásica instantánea del caso 3.2: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.
77
CAPÍTULO 5. RESULTADOS
En el diagrama R-X de la Fig. 5.6 se aprecia claramente que se trata de una oscila-
ción inestable, ya que Z¯r6 atraviesa las zonas de protección. Para este caso se dejó que
Z¯r6 penetrara las zonas de protección en dos ocasiones, esto con el fin de asegurar la
fiabilidad de la función de bloqueo ante una condición de perdida de sincronismo.
























Figura 5.6. Comportamiento de la impedancia de secuencia positiva
vista por los relevadores de fase en el diagrama R-X del caso 3.2.
Las acciones de bloqueo se observan con el código de color implementado a Z¯r6 en
la Fig. 5.6, sin embargo en la Fig. 5.7 se muestran estas acciones de una manera más
detallada. Se aprecia que el bloqueo se efectúa en t = 9.177 s, momento en el cual Z¯r6
entra en la zona de arranque. Posteriormente se desactiva el bloqueo en t = 9.474 s. Al
entrar Z¯r6 a la zona de arranque por segunda ocasión, el algoritmo declara una orden
de bloqueo en t = 9.646 s y después desbloquea las zonas de protección en t = 9.871 s
debido a que Z¯r6 ha dejado la zona de arranque.
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Figura 5.7. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.2.
5.3.3. Fallamonofásica sólida (B-G)
Debido a que este tipo de fallas ocurren conmayor frecuencia en el sistema eléctri-
co de potencia, el algoritmo tiene que ser capaz de detectarlas bajo cualquier condición
y emitir una orden de desbloqueo o mantener un estado de no bloqueo para la fase fa-
llada. En este escenario se aplica una falla sólida de línea a tierra (B-G) al 50% de la
línea 6 en el instante de tiempo igual a 0.5 s, tal y como se muestra en la Fig. 5.8b).















































Figura 5.8. Corriente trifásica instantánea del caso 3.3: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.
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En la Fig. 5.9 se muestra la impedancia aparente vista por cada relevador de tierra
(Z¯r6−A , Z¯r6−B , Z¯r6−C ). El comportamiento transitorio de Z¯r6−B durante la falla se aprecia
en la Fig. 5.9b).
































Figura 5.9. Comportamiento de la impedancia aparente vista por los
relevadores de tierra en el diagrama R-X del caso 3.3:
a) Z¯r6−A ; b) Z¯r6−B ; c) Z¯r6−C .
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Lasmuestras de Z¯r6−B en color rojo interpretan que las zonas de protección seman-
tienen en un estado de no bloqueo porque se detectó una falla en esa fase. La falla es
detectada en t = 0.5010 s y en el instante t = 0.5106 s cuando Z¯r6−B entra en la zona
de arranque, se mantiene la decisión de no bloqueo, como se muestra en la Fig. 5.10;
además se observa que Z¯r6−C entra a la zona de arranque en t = 0.5299 s quedándose
cerca del limite de la misma, lo cual se aprecia en la Fig. 5.9c). Instantáneamente se ac-
tiva el bloqueo de las zonas de protección de la fase C, ya que esa fase no presenta una
condición de falla.










Figura 5.10. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.3.
5.3.4. Falla trifásica sólida
Se simula una falla trifásica sólida al 50%de la línea 6 en t= 0.5 s, el comportamiento
de la corriente trifásica ante este evento se aprecia en la Fig. 5.11. El algoritmo actúa de
manera similar al caso anterior al no bloquear las zonas de protección del relevador
como se ve en la Fig. 5.12. La detección de la falla se da en el instante de tiempo igual a
0.5028 s y en el instante t = 0.5049 s cuando Z¯r6 entra en la zona de arranque, como se
observa en la Fig. 5.13, se determina no activar el bloqueo porque se trata de una falla.
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Figura 5.11. Corriente trifásica instantánea del caso 3.4: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.



















Figura 5.12. Comportamiento de la impedancia de secuencia positiva
vista por los relevadores de fase en el diagrama R-X del caso 3.4.
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Figura 5.13. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.4.
5.3.5. Falla monofásica de alta resistencia (A-G) durante una oscila-
ción estable
En este escenario se evalúa la habilidad del algoritmo en detectar fallasmonofásicas
de alta resistencia durante una condición oscilatoria estable del sistema. Este escenario
es un reto para el algoritmo debido a que las fallas de alta resistencia pueden ser con-
fundidas con cambios en la carga del sistema. En el intervalo de tiempo (6.028 s - 7.265
s) la oscilación estable alcanza una frecuencia de 0.5 Hz, dicho intervalo se observa en
la Fig. 5.14b).











































Figura 5.14. Corriente trifásica instantánea del caso 3.5: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.
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La falla se simula de línea a tierra (A-G) al 50% de la línea 6 con una resistencia de
falla (R f ) de 50Ω en el instante de tiempo igual a 7.1 s.





































Figura 5.15. Comportamiento de la impedancia aparente vista por los
relevadores de tierra en el diagrama R-X del caso 3.5:
a) Z¯r6−A ; b) Z¯r6−B ; c) Z¯r6−C .
Debido a que la oscilación de potencia es un fenómeno balanceado, la impedancia
vista por cada relevador de tierra (Fig. 5.15) entra en la zona de arranque con la misma
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trayectoria y en el mismo tiempo (t = 6.128 s), instante de tiempo en el que son blo-
queadas las zonas de protección de los relevadores como se observa en la Fig. 5.16.










Figura 5.16. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.5.
Una vez aplicada la falla, la impedancia vista por cada relevador de tierra toma dis-
tintas trayectorias en cada fase, siendo solo la trayectoria de la fase fallada la que se
acerque al punto de impedancia de falla. La falla monofásica es detectada en t = 7.102
s, permitiendo de esta manera exclusivamente desbloquear las zonas de protección de
la fase fallada, en este caso la fase A. Las zonas de protección de la fase B y C perma-
necen en un estado de bloqueo hasta que la impedancia vista por dichos relevadores
abandona la zona de arranque, t = 7.114 s y t = 7.221 s, respectivamente.
5.3.6. Fallamonofásica sólida (C-G) durante una oscilación inestable
El caso que se presenta a continuación es similar al anterior, solo que en este esce-
nario la falla se aplica durante una oscilación de potencia inestable. La falla es sólida de
línea a tierra (C-G) y se aplica al 50% de la línea 6 en t = 9.47 s, tal y como se muestra
en la Fig. 5.17b).
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Figura 5.17. Corriente trifásica instantánea del caso 3.6: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.
En la Fig. 5.18 se aprecia como Z¯r6−A y Z¯r6−B tienen incursiones en las zonas de pro-
tección de los relevadores que ven estas impedancias, lo cual causarían que se disparen
innecesariamente. En la Fig. 5.19 se observa que se emite una orden para bloquear las
zonas de protección de cada relevador de tierra en t = 9.185 s por la presencia de la os-
cilación inestable. La falla es detectada por el algoritmo en t = 9.4708 s, en este instante
de tiempo se desactiva el bloqueo de las zonas de protección de la fase C.
Las zonas de protección de los relevadores de tierra de la fase A y B se mantienen
bloqueadas, hasta que Z¯r6−A y Z¯r6−B salen de la zona de arranque en t = 9.476 s y t =
9.483 s, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, Z¯r6−A y Z¯r6−B ingresan de
nuevo a las zonas de protección debido a la oscilación inestable, en este momento el
algoritmo identifica las oscilaciones y bloquea las zonas de protección de la fase A en
t = 9.611 s y en t = 9.701 s para las zonas de protección de la fase B. En el instante de
tiempo igual a 9.836 s, Z¯r6−A abandona la zona de arranque.
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Figura 5.18. Comportamiento de la impedancia aparente vista por los
relevadores de tierra en el diagrama R-X del caso 3.6: a) Z¯r6−A ; b)
Z¯r6−B ; c) Z¯r6−C .
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Figura 5.19. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.6.
5.3.7. Falla trifásica sólida durante una oscilación estable
El propósito de este caso es evaluar tanto el bloqueo como el desbloqueo de las zo-
nas de protección de los relevadores de fase aplicando una falla trifásica durante una
oscilación estable.
El fenómeno oscilatorio que se presenta en el sistema de potencia tiene una fre-
cuencia de oscilación de 0.5 Hz, el cual se observa en la corriente trifásica medida en
la ubicación del relevador, mostrada en la Fig. 5.20a). El período de tiempo en el que se
evalúa este caso (6.023 s - 7.325 s) se observa en la Fig. 5.20b). La falla trifásica sólida se
simula al 50% de la línea 6 en t = 0.7145 s.
En la Fig. 5.21 se aprecia como la impedancia vista por los relevadores de fase entra
a la zona de arranque accionando el bloqueo por oscilaciones de potencia en t = 6.120
s como se muestra en la Fig. 5.22. La falla trifásica es detectada por el algoritmo en t =
7.148 s, instante de tiempo en el cual se emite una orden para desbloquear las zonas de
protección de los relevadores de fase.
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Figura 5.20. Corriente trifásica instantánea del caso 3.7: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.


















Figura 5.21. Comportamiento de la impedancia de secuencia positiva
vista por los relevadores de fase en el diagrama R-X del caso 3.7.
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Figura 5.22. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.7.
5.3.8. Falla trifásica sólida cercana al centro eléctrico de oscilación
durante una oscilación inestable
Este caso es uno de los más relevantes en la evaluación del desempeño de un es-
quema de bloqueo por oscilaciones de potencia. Su importancia radica en el hecho de
que durante una oscilación de potencia, existe la posibilidad de que ocurra una falla
trifásica cercana al centro eléctrico de oscilación. Una falla trifásica en este punto es
difícil de detectar debido a su carácter simétrico balanceado, el cual se asemeja a una
condición de oscilación de potencia.
Para considerar esta situación se lleva el sistema a un punto en donde se vuelve
inestable, como se aprecia en la Fig. 5.23a), alcanzando frecuencias de oscilación cer-
canas a 2 Hz. Posteriormente se incide una falla trifásica sólida con el centro eléctrico
de oscilación en t = 11.94 s como se observa en la Fig. 5.23b).
En la Fig. 5.24 se aprecian los instantes en que el algoritmo activa y desactiva el
bloqueo con el código de color implementado a Z¯r6 . Las respuestas del algoritmo se
muestran en al Fig. 5.25, en donde se observa que en t = 11.642 s el algoritmo bloquea
las zonas de protección de cada relevador de fase, el desbloqueo se da en t = 11.776 s
por acción de la función de restablecimiento de PSB.
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Figura 5.23. Corriente trifásica instantánea del caso 3.8: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.


























Figura 5.24. Comportamiento de la impedancia de secuencia positiva
vista por los relevadores de fase en el diagrama R-X del caso 3.8.
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En t = 11.873 s el bloqueo se activa, ya que la trayectoria de Z¯r6 penetra en la zona de
arranque por segunda ocasión. A partir de t = 11.942 s el bloqueo es eliminado debido
a que se ha detectado la falla trifásica, habilitando así la operación de los relevadores
de fase.






11.642 11.776 11.873 11.942
Figura 5.25. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 3.8.
5.4. Sistema de prueba 2 (3máquinas - 9 nodos)
Con el fin de evaluar el algoritmo ante oscilaciones de potencia rápidas (4-7 Hz), se
agrega un caso en el sistema de potencia mostrado en la Fig. 5.26, éste consiste en un
sistema de 230 kV a 60 Hz.
Los parámetros de cada uno de los elementos del sistema se obtubieron de [29], los
cuales se indican en el apéndice A.3. La simulación se llevó a cabo con una frecuencia
de muestreo de 3840 Hz, esta frecuencia ha sido establecida asumiendo 64 muestras
por ciclo, con un paso de integración constante de 260.41 µs. En el caso que se describe
más adelante se analiza el comportamiento de la impedancia aparente medida por el
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Figura 5.26. Diagrama unifilar del sistema de nueve nodos.
5.4.1. Falla trifásica sólida durante una oscilación inestable de 6.5Hz
Ante un escenario de este tipo se debe de tener un grado alto de selectividad, debi-
do a que una condición de oscilación de potencia puede llegar a ser interpretada como
una falla. La apertura de los interruptores situados en los extremos de la línea 4 en t =
0.3 s con duración de 6 ciclos produce una oscilación de potencia con una frecuencia
igual a 6.5 Hz en la corriente trifásica. Posteriormente se aplica una falla trifásica sólida
al 50% de la línea 3 como se muestra en la Fig. 5.27b).
En la Fig. 5.28 se observa el comportamiento de Z¯r3 para el intervalo de tiempo se-
leccionado (0.2845 s - 0.5678 s), las acciones de bloqueo y desbloqueo ejecutadas por
el algoritmo se aprecian con el código de color implementado.
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Figura 5.27. Corriente trifásica instantánea del caso 4.1: a) Señal
obtenida durante la simulación; b) Sección de señal analizada.


























Figura 5.28. Comportamiento de la impedancia de secuencia positiva
vista por los relevadores de fase en el diagrama R-X del caso 4.1.
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Dentro del tiempo transcurrido entre t = 0.3235 s y t = 0.4053 s las zonas de pro-
tección del los relevadores de fase permanecen bloqueadas como se muestra en la Fig.
5.29, debido a que Z¯r3 entra a la zona de arranque por causa de la desconexión de la
línea 4. Posteriormente entra por segunda ocasión a la zona de arranque, pero ahora
bajo una condición de oscilación inestable, accionándose el bloqueo por oscilaciones
en el período de t = 0.4302 s a t = 0.4595 s.
La oscilación de potencia entra una vez más a la zona de arranque en t = 0.4938 s,
instante en el que el algoritmo bloquea las zonas de protección de cada relevador de
fase. La falla trifásica es detectada en t = 0.5136 s, permitiendo de esta manera desblo-
quear las zonas de protección.






0.3235 0.4053 0.51360.4302 0.4595 0.4938
Figura 5.29. Respuesta de las salidas del algoritmo para el caso 4.1.
5.5. Análisis de resultados
En todos los casos mencionados anteriormente se muestra de manera gráfica que
el algoritmo tiene un excelente desempeño en la discriminación de oscilaciones de po-
tencia (estables o inestables) y fallas, ejecutando la acción de bloqueo correctamente.
De igual manera el algoritmo presenta respuestas adecuadas en la detección de fallas,
como en el desbloqueo por fallas tanto trifásicas comomonofásicas.
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El bloqueo de las zonas de protección por oscilaciones de potencia en todos los
casos se aplicó de manera instantánea. Por otro lado, el tiempo en el que se establece
el desbloqueo de las zonas de protección por falla dependió de los detectores de fallas
(DFT y DFM). En la Tabla 5.2 se muestran los casos en los que se simularon fallas con
el objetivo demostrar los tiempos de respuesta del algoritmo en la detección de dichos
eventos.
Tabla 5.2. Casos simulados con escenario de falla.
Caso Tipo de falla
Tiempo de
detección de falla
3.3 Falla monofásica sólida (B-G) 1.041x10−3s
3.4 Falla trifásica sólida 2.864x10−3s
3.5 Falla monofásica con R f =50Ω (A-G) 2.604x10
−3s
3.6 Falla monofásica sólida (C-G) 0.833x10−3s
3.7 Falla trifásica sólida 3.177x10−3s
3.8 Falla trifásica sólida 2.447x10−3s
4.1 Falla trifásica sólida 3.601x10−3s
En la Tabla 5.2 se aprecia claramente que los tiempos de respuesta en la detección
de fallas son inferiores a 4 milisegundos (1/4 ciclo), el cual es menor comparado con
los algoritmos que se basan únicamente en la estancación fasorial del voltaje y la co-
rriente. Adicionalmente en la Tabla 5.3 se muestra el tiempo de respuesta promedio de
las funciones principales del algoritmo.
El caso de detección y desbloqueo por fallas bifásicas no se muestra en los casos
antes mencionados, sin embargo, este tipo de fallas están contempladas por el algorit-
mo, el cual desactiva el bloqueo de las zonas de protección de los relevadores de fase
en caso de que se presente un evento de este tipo durante una oscilación de potencia.
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Tabla 5.3. Funciones principales del algoritmo
Función
de salida








Ts - Período de muestreo
5.6. Conclusiones del capítulo
El algoritmo propuesto basado en eigendescomposición para el esquema de blo-
queo por oscilaciones de potencia es capaz de bloquear las zonas de protección de los
relevadores de distancia durante oscilaciones de potencia estables e inestables (sin im-
portar su frecuencia de oscilación) e impedir la operación incorrecta de los relevadores
durante estas condiciones.
Además, el algoritmo tiene la habilidad de detectar fallas trifásicas, bifásicas y mo-
nofásicas durante oscilaciones de potencia (estables e inestables), logrando emitir una
orden de desbloqueo correspondiente al tipo de falla con el fin de no deteriorar la es-
tabilidad del sistema de potencia. Así mismo, el algoritmo no se ve afectado por fallas
de alta resistencia, ni por fallas trifásicas cercanas al centro eléctrico de oscilación. El





En este capítulo se presentan las conclusiones generales de este trabajo de investi-
gación, las principales aportaciones realizadas y semencionan algunas recomendacio-
nes para trabajos futuros.
6.2. Conclusiones
La desconexión de líneas de enlace, la pérdida de bloques importantes de genera-
ción/carga o la liberación tardía de un cortocircuito ocasionan desequilibrios entre el
par mecánico y el par electromagnético de cada generador síncrono, provocando os-
cilaciones de potencia, las cuales pueden ocasionar la operación incorrecta de ciertas
protecciones, perjudicando la estabilidad del sistema y la continuidad en el suministro
de la energía eléctrica.
La implementación de dispositivos de control PSS y FACTS en el sistema de poten-
cia resultan tener un impacto positivo sobre el amortiguamiento de las oscilaciones
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mejorando la estabilidad del sistema, sin embargo, los dispositivos PSS con altas ga-
nancias pueden afectar la estabilidad de voltaje del sistema.
Actualmente existen diversos métodos de bloqueo para impedir la operación inco-
rrecta de los relevadores de distancia durante oscilaciones de potencia, sin embargo,
la alternativa más utilizada comúnmente para bloquear las zonas de protección es la
basada en la medición de la razón de cambio la impedancia de secuencia positiva, es-
tableciendo el bloqueo mediante características concéntricas o blinders; algunas oca-
siones se utiliza este mismo método en combinación con índices de desempeño (um-
brales, derivadas, etc.).
La mayoría de los métodos tienen en común el problema de identificación de fa-
llas simétricas durante una oscilación de potencia a una diferencia angular de 180◦. Es
un problema crítico debido a que este tipo de fallas son las más severas y de mayor
impacto, ya que se reducen drásticamente la capacidad de transferencia de potencia,
afectando en gran medida la estabilidad del sistema.
El enfoque propuesto de esta tesis consiste en utilizar exclusivamente las cantida-
des de corriente trifásica para consolidar un método de bloqueo confiable, libre de la
estimación fasorial y sin requerimientos de ajuste, basado en eigendescomposición,
haciendo el uso únicamente de los eigenvalores y un grupo de umbrales empleados pa-
ra establecer regiones para la detección y discriminaciónde fallas simetrías/asimétricas
durante oscilaciones de potencia.
Analizando el comportamiento de los eigenvalores obtenidos por la eigendescom-
posición de la matriz de varianzas-covarianzas construida a partir de la corriente trifá-
sica, es posible discriminar una condición de falla de una oscilación de potencia, debi-
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do a la información de dispersión muestral que poseen. El análisis de sensibilidad de
los eigenvalores respecto a la varianza de los datos permite identificar el tipo de falla
(monofásica, bifásica, trifásica) para así realizar el desbloqueo adecuado y no perjudi-
car la estabilidad del sistema de potencia.
El objetivo de la normalización de los datos de corriente trifásica es generalizar el
comportamiento de los eigenvalores, con lo cual se logra que el algoritmo de bloqueo
basado en eigendescomposición sea capaz de discriminar entre una falla y una osci-
lación de potencia independientemente del punto en el sistema de potencia donde se
ubique. Esto significa que no requeriría de ajuste alguno.
La estructura del algoritmo propuesto consiste en cuatro lógicas principales, las
cuales tienen una tarea específica, como lo es la zona de arranque, la detección de
oscilaciones de potencia, la detección de fallas trifásicas y la detección de fallas mo-
nofásicas. Una operación muy importante para el algoritmo es la del cálculo de la tasa
de cambio de la norma del eigenvalor dominante, ya que esta es la encargada de discri-
minar un evento de falla de una oscilación de potencia. Así mismo, la magnitud de los
eigenvalores permite determinar la presencia de una falla.
La selección de los umbrales para las distintas funciones se determinaron en forma
heurística, para lo cual se realizaron 193 casos en 3 sistemas de prueba diferentes, en
donde se abordaron todos los tipos de falla, oscilaciones depotencia estables/inestables
y cambios en la frecuencia de las oscilaciones. Además, se incluían los efectos produ-
cidos por la componente aperiódica exponencial decreciente, desbalances, asimetrías,
cambios en frecuencia, armónicos y ruido blanco.
A fin de reducir la sensibilidad del algoritmo, se definió una característica del tipo
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mho (zona de arranque) concéntrica a las zonas de protección, la cual se ajusta auto-
máticamente al 110% de la zona de mayor protección, restringiendo la acción de blo-
queo únicamente a esa área. Con esto se logra cubrir en todo momento las zonas de
protección que requieren la función de bloqueo por oscilaciones de potencia.
La función de desbloqueo debido a la ocurrencia de una falla monofásica del algo-
ritmo propuesto solo utiliza los eigenvalores para identificar la fase fallada, esto per-
mite eliminar la necesidad de la estimación fasorial de la componente de secuencia
negativa utilizada para esta función en otros relevadores.
Una de las ventajas del algoritmo es que es independiente de la frecuencia de las
oscilaciones de potencia, debido a que el cálculo de la tasa de cambio de la norma del
eigenvalor dominante distingue un evento de falla de una oscilación de potencia. Ade-
más, es capaz de identificar fallas simétricas durante una oscilación de potencia a una
diferencia angular de 180◦ y no se ve afectado por fallas de alta resistencia.
Se evaluó la capacidad del algoritmo para detectar fallas simétricas y asimétricas,
oscilaciones de potencia estables e inestables con diferentes frecuencias de oscilación,
fallas simétricas/asimétricas durante oscilaciones de potencia estables/inestables y fa-
llas de alta resistencia. El algoritmo tiene un tiempo de respuesta promedio de 2.25
milisegundos en la detección de fallas. Los resultados obtenidos demuestran la efecti-
vidad del algoritmo propuesto basado en eigendescomposición para identificar correc-
tamente cada evento y emitir una orden de bloqueo/desbloqueo.
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6.3. Aportaciones
Las principales aportaciones derivadas de la realización de este trabajo de investi-
gación son:
• Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de los diferentes métodos de blo-
queo por oscilaciones de potencia propuestos y utilizados en relevadores de dis-
tancia; esta revisiónhizo notorio el problemaque tienen ciertosmétodos en iden-
tificar fallas simétricas durante una oscilación de potencia a una diferencia angu-
lar de 180◦.
• Se desarrolló un nuevo algoritmo para el bloqueo por oscilaciones de potencia
sin ajustes basado en eigendescomposición capaz de identificar con un alto gra-
do de selectividad cualquier tipo de falla que ocurran en alguna de las zonas de
protección durante una condición de oscilación de potencia, incluso durante os-
cilaciones de potencia a una diferencia angular de 180◦. Así mismo, el algoritmo
es capaz de identificar fallas de alta resistencia y no se ve afectado por la frecuen-
cia de las oscilaciones.
6.4. Recomendaciones para trabajos futuros
En base a los resultados presentados en esta investigación, las recomendaciones
para trabajos futuros en esta área del conocimiento son:
• Evaluar el desempeño del algoritmo utilizando registros de eventos disponibles
en relevadores de distancia durante oscilaciones de potencia en una red eléctrica
real.
• Analizar el comportamiento de los eigenvalores para incluir la discriminación en-
tre oscilaciones de potencia estables e inestables (pérdida de sincronismo) como
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base de un futuro esquema de disparo por perdida de sincronismo (OST, por sus
siglas en inglés) basado en eigendescomposición, para la formación programada
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Apéndice A
Datos de los sistemas de potencia
utilizados para los casos de prueba
























1.01 0.053 0.1 2.854e−3











R2 L2 Rm Lm
210 60 13.8 2.7e−3 0.08 230 2.7e−3 0.08 500 500
Resistencias e inductancias en (pu)
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3 60 52.9e−3 1.61 1.4e−3 6.1e−3 8.77e−9 5.24e−9
A.2. Sistema 4máquinas - 10 nodos
























q0 Rs HG1,G2 HG3,G4
8 0.03 0.4 0.05 2.5e−3 6.5 6.175











R2 L2 Rm Lm
900 60 20 1e−6 0 230 1e−6 0.15 500 500
Resistencias e inductancias en (pu)

















3 60 52.9e−3 1.61 1.4e−3 6.1e−3 8.77e−9 5.24e−9
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A.3. Sistema 3máquinas - 9 nodos
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X Xc Rc Pco
600 465 310 60 22 400 0.163 0.33 0 1.77e−3
Resistencias y reactancias en (pu)

















3 60 0.12 0.88 0.309 1.297 487.7e3 419.3e3
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